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Resumen
En el presente informe se explicara´ el desarrollo de una herramienta tecnolo´gica para observar
y medir remotamente la calidad del agua. Este proyecto se desarrollo´ para las ASADAS de
la zona Huetar Norte.
La contaminacio´n de los acueductos se da por actividades como son la agricultura, la gana-
der´ıa, el vandalismo, las granjas av´ıcolas, la construccio´n, industria, inundaciones, erupciones
volca´nicas, lluvia a´cida, sismos o bien por coladas de lava. Para poder realizar estudios de
contaminacio´n, hoy en d´ıa las ASADAS deben de solicitar un equipo del AyA que se trasladen
al lugar y realicen la toma de datos.
Actualmente, existen problemas de accesibilidad a la naciente de agua o a los acueductos,
debido a que no cuentan con transporte propio, no hay fa´cil acceso a la naciente de agua por
el tipo de terreno montan˜oso, adema´s la red de distribucio´n pasa por propiedades privadas,
condicionando el acceso. Estos aspectos dificultan la medicio´n de los para´metros de calidad
del agua directamente en el sitio.
Para contrarrestar lo mencionado, se uso´ el equipo especializado de la Compan˜´ıa Global Water
Inc. Este equipo es el grabador de datos modelo GL500-7-2, encargado de tomar medidas y
procesar los datos de los sensores. Adema´s con la ayuda de los tranceptores AC4490 de la
empresa Laird Technologies se creo´ un enlace punto a punto entre la computadora, encargada
de visualizar los datos y el GL500-7-2, encargado de tomar las muestras de los sensores. Este
enlace de comunicacio´n permitio´ medir en tiempo real los para´metros de la calidad del agua.
Para el software desarrollado en este proyecto se implemento´ el lenguaje de programacio´n
JAVA, en e´l se crearon las rutinas capaces de configurar los para´metros internos del grabador
de datos y de los tranceptores, con la ayuda de comandos AT, adema´s se habilitaron las
funciones de tomar datos con un tiempo de muestreo mı´nimo de un segundo y transmisio´n
de los datos guardados en el grabador de datos. Los datos se pueden visualizar al final en
un archivo tipo csv (archivo plano que organiza los datos en matrices, utilizando un cara´cter
especial para separar las columnas), el cual se puede abrir desde Excel, Matlab, editores de
texto, etc.
Palabras clave: calidad de agua, comandos AT, comunicacio´n inala´mbrica, Java.
Abstract
This report shows the development of a technological tool to observe and measure the water
quality. This project was developed for ASADAS Huetar North area.
Contamination of water supply is taken for activities such as agriculture, livestock, vandalism,
poultry farms, construction, industry, floods, volcanic eruptions, acid rain, earthquakes or
by lava flows. To carry out studies of pollution nowadays ASADAS must apply a team of
the AyA company, who go to the place and perform the data collection.
Currently, there are problems of accessibility to the water source or water systems, because
they do not have their own transport, there is no easy access to spring water because the
mountainous terrain, the distribution network also passes through private property, so the
access is conditional. These aspects hinder the measurement of water quality parameters
directly on the site.
To counter the above, specialized equipment is used from the Global Water Company Inc.
This equipment is the data logger model GL500-7-2, responsible for taking measures and
process the sensor data. And with the help of the AC4490 transceivers of the company
Laird Technologies, a point to point link was created between the computer in charge of
displaying the data and GL500-7-2, responsible for taking samples from the sensors. This
communication link in real time allowed us to measure two parameters of water quality.
For software developed in this project was implemented in JAVA programming language,
the routines were created able to configure the internal parameters of the data logger and
the transceivers, with the help of AT commands, also functions were fitted well to take data
with a minimum sampling time of a second and transmit the data stored in the data logger.
The data can be viewed at the end in a csv file (flat file that organizes data into arrays,
using a special character to separate columns), which can be opened from Excel, Matlab,
text editors, etc.
Keywords: AT commands, Java, water quality, wireless communication. .
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1.1 Entorno del proyecto
Actualmente el crecimiento de la poblacio´n, el incremento en la actividad econo´mica y la
necesidad de una mejor calidad de vida llevan a conflictos y a una creciente competencia por
los recursos de agua dulce, causando una escasez de este recurso.
Otro factor importante que afecta este recurso es la contaminacio´n dado esta´ conectada
inherentemente a las actividades humanas. Adema´s de servir para los requerimientos ba´sicos
de los seres vivos y los procesos industriales, el agua tambie´n actu´a como un medio de
transporte de desechos dome´sticos, agr´ıcolas e industriales causando la contaminacio´n de la
misma y de los alrededores.
En Costa Rica son varias identidades gubernamentales y no gubernamentales que comparten
las responsabilidades en materia de gestio´n del recurso h´ıdrico, tales como:
• Ministerio del Ambiente y Energ´ıa (MINAE).
• Ministerio de Salud.
• Servicio Nacional de Aguas Subterra´neas.
• Riego y Avenamiento (SENARA).
• Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).
• Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).




• Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios
(ASADAS).
Las ASADAS tienen un gran papel y responsabilidades sobre los recursos h´ıdricos, estas se
encargan de brindar el servicio de suministro de agua potable y de alcantarillado sanitario en
diversas comunidades rurales. Son asociaciones que fueron creadas por la misma comunidad
y dirigidas por el Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados (AyA) [12].
El prototipo que se desarrollo´ como proyecto de graduacio´n, lo coordino´ directamente la
Escuela de Ingenier´ıa Electro´nica del Instituto Tecnolo´gico de Costa Rica por el profesor
Ing. Johan Carvajal God´ınez. El trabajo propuesto es una etapa del proyecto “ Modelo de
gestio´n ambiental para acueductos rurales y red de monitoreo de la calidad del agua ” [11],
este proyecto esta´ coordinado por la Vicerrector´ıa de Investigacio´n y Extensio´n del Instituto
Tecnolo´gico de Costa Rica sede San Carlos e inicio sus labores desde febrero del 2009.
La localizacio´n donde se desea implementar el trabajo es en los acueductos de la Regio´n
Huetar Norte de Costa Rica, en la figura 1.1 se observa el a´rea geogra´fico de la zona. ”El
pa´ıs esta´ dividido en 34 grandes cuencas hidrogra´ficas, 7 de las cuales se ubican total o
parcialmente dentro de la Regio´n Huetar Norte. Las cuencas del Rı´o Fr´ıo, Pocosol y Curen˜a
esta´n completamente circunscritas dentro de la Regio´n y las cuencas de los r´ıos San Carlos,
Zapote, Sarapiqu´ı y Chirripo´ extiende sus l´ımites ma´s alla´ de los de la Regio´n” [19], esto se
puede observar en la figura 1.2.
Figura 1.1: Regio´n Huetar Norte. [5]
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Figura 1.2: Cuencas h´ıdricas de la Regio´n Huetar Norte de Costa Rica. [3]
Para darse una idea gra´fica de la cantidad de r´ıos que se encuentran en la zona, en la figura
1.3 [4], se muestran los arroyos y lagos que se encuentran en la regio´n.
Figura 1.3: R´ıos en la zona Huetar Norte de Costa Rica.
1.2 Antecedentes
Un grupo del proyecto “ Modelo de gestio´n ambiental para acueductos rurales y red de mo-
nitoreo de la calidad del agua ” [11], realizo´ un estudio general a veinticinco Juntas Admi-
nistradoras de Acueductos Rurales de los cantones de Los Chiles, Guatuso y San Carlos que
pertenecen a la provincia de Alajuela, Costa Rica.
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En el trabajo se expuso´ que el 92% de las muestras no cuentan con un sistema disen˜ado para
monitorear y controlar la contaminacio´n del agua, por actividades como son la agricultura, la
ganader´ıa, el vandalismo, las granjas av´ıcolas, la construccio´n e industria, entre otros. Una
importante variable de contaminacio´n expuesta en el estudio son las inundaciones, segu´n la
informacio´n suministrada, los sistemas se inundan en un 48% durante la e´poca lluviosa. La
actividad volca´nica es otro aspecto relevante dado por el informe, ya que en la zona donde se
esta´ realizando el proyecto, algunos de los acueductos se encuentran cerca del volca´n Arenal
y del volca´n Tenorio. El 20% de los acueductos en estudio manifiestan verse afectados por
erupciones volca´nicas, lluvia a´cida, sismos o bien por coladas de lava.
Segu´n los mapas suministrados por SIR-ZEE [6], en la figura 1.4 , se observa una escala de
contaminacio´n en el a´rea y en la figura 1.5 , se muestra por donde pasan los arroyos y su
posible intoxicacio´n por el deterioro.
Figura 1.4: Contaminacio´n en la Regio´n Huetar Norte de Costa Rica. [1]
Figura 1.5: Contaminacio´n y cuencas h´ıdricas de la Regio´n Huetar Norte de Costa Rica. [2]
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El estudio realizado a las ASADAS tambie´n mostro´ resultados negativos propios de las iden-
tidades, estos aspectos se obtuvieron a partir de un ana´lisis FODA aplicado a cada organi-
zacio´n, del cual se deslumbro lo siguiente:
• Debilidades
– No cuentan con transporte propio.
– No hay fa´cil acceso a la naciente.
– No hay tierras alrededor de la fuente de agua que este´n a la venta.
– La red pasa por propiedades privadas.
– No esta´n bien protegidos los tanques.
– Hay problemas con los equipos de tratamiento de agua, como el de cloracio´n y la
bomba del pozo.
– Existen fugas.
– Recursos limitados para inversiones.
– Desintere´s del pueblo en valorar los recursos.
– Los usuarios hacen mal uso del agua.
• Amenazas
– Peligro por contaminacio´n en fugas con tuber´ıas que pasan por pin˜eras.
– Acceso condicional por el propietario a nacientes y tanques de almacenamiento.
– La propiedad de la naciente no pertenece a la ASADA.
– Plantaciones de pin˜a y ganader´ıa cerca del tanque de almacenamiento.
– Riesgos de contaminacio´n en la red, por inundaciones, por las lluvias.
– Mal uso del agua por los abonados.




Por u´ltimo, si las ASADAS desean una muestra de la calidad del agua, cada una de las
organizaciones deben solicitar un equipo de medicio´n al AyA. Este lo conforman un grupo
de personas encargadas de ir al acueducto a medir los para´metros de calidad de agua y son
los que emiten los resultados a las ASADAS.
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1.3 Problema existente e importancia de su solucio´n
La contaminacio´n en los acueductos es el aspecto ma´s importante de monitorear y controlar,
ya que puede producir un impacto directo en la salud en los habitantes de las comunidades,
en los usuarios externos a la comunidad que podr´ıan utilizar el recurso (turistas, la zona es
una gran fuente de turismo) y en los productos que necesiten agua para su desarrollo que se
producen en la zona y por u´ltimo en el impacto negativo ambiental.
El prototipo de monitorizacio´n remota que se desarrollo deber´ıa evitar los problemas que
actualmente afrontan las ASADAS, el primer aspecto es que no cuentan con un equipo
propio que mida para´metros de la calidad del agua que esta´n distribuyendo.
Una pra´ctica para contrarrestar una posible epidemia o infeccio´n, es la accio´n proactiva.
Estar a la espera de los resultados no es recomendable para aminorar las consecuencias de
una posible cata´strofe, por lo que el equipo deber´ıa ser capaz de medir en tiempo real los
para´metros qu´ımicos y f´ısicos del agua que determinan su calidad.
Debido a que muchas de las nacientes o partes del sistema del acueducto no cuentan con
acceso y si lo tuvieran en ciertas partes, la distancia del recorrido y la carencia de un medio
de transporte impedir´ıa la constante revisio´n del equipo, se debe acondicionar el dispositivo
al ambiente y condiciones al que se ira´ a instalar. Otro aspecto con respecto a la distancia
es el rango de alcance que debe tener el dispositivo de radiofrecuencia, ya que muchos de los
acueductos o nacientes se encuentran en un rango entre los cinco y los doce kilo´metros de
distancia desde sus captaciones hasta la red de distribucio´n.
La situacio´n econo´mica de muchas ASADAS es un tema a reflexionar, aunque muchas de ellas
tienen solvencia econo´mica, poca morosidad y una gran demanda por expandir el servicio,
se debe disen˜ar un prototipo para las veinticinco instituciones y no todas tienen las mismas
condiciones econo´micas; adema´s se debe considerar la posibilidad de comprar un equipo de
co´mputo y equipo especializado para monitorear la calidad de agua.
En s´ıntesis, el problema que existe en las ASADAS de la zona Huetar Norte, es que carecen
de un equipo de transmisio´n y visualizacio´n para la medicio´n en tiempo real de la calidad




Desarrollar un prototipo de un sistema de monitorizacio´n remoto para medir la calidad de
agua de las ASADAS de la zona Huetar Norte.
2.2 Objetivo General
Integrar un conjunto de tecnolog´ıas para la monitorizacio´n de los para´metros de la calidad
del agua de las ASADAS de la Zona Huetar Norte, capaces de funcionar como un sistema de
monitorizacio´n y visualizacio´n remota.
2.3 Objetivos Espec´ıficos
1. Desarrollar un conjunto de algoritmos que permitan efectivamente la comunicacio´n
inala´mbrica desde el punto de recoleccio´n de datos hasta el punto de visualizacio´n y
almacenamiento. Usando para ellos los comandos soportados por los tranceptores.
2. Desarrollar un conjunto de rutinas de software que permitan la configuracio´n y calibra-
cio´n adecuada del grabador de datos por medio del enlace inala´mbrico.
3. Desarrollar un entorno de visualizacio´n remota de las variables de calidad de agua,
capaz de realizar mediciones en tiempo real, escogiendo los sensores a observar y el




3.1 Modelo de comunicacio´n digital.
El objetivo de un sistema de comunicacio´n es intercambiar informacio´n entre las partes
que realizan la actividad [17]. Para trasmitir la informacio´n se efectuaran alteraciones a la
informacio´n, a la cual, al ser recibida se le aplicaran las operaciones inversas para restaurar
el mensaje [18]. En la figura 3.1 se puede observar un modelo de comunicacio´n.
Figura 3.1: Modelo de comunicacio´n. [17]
• Fuente: genera la informacio´n codificada digitalmente para ser trasmitida.
• Transmisor: codifica y transforma la informacio´n para ser enviada al medio de trans-
misio´n.
• Medio de transmisio´n: es por donde se desplaza la informacio´n; es el factor limitante
del rendimiento del sistema de comunicacio´n.
• Receptor: recibe la informacio´n del medio para descodifica y restaurar el mensaje del
transmisor.
• Destino: capta la informacio´n del receptor.
Las sen˜ales ele´ctricas se utilizan para la trasmisio´n a largas distancias debido a su fa´cil control,
para transmitir en el aire se utilizan ondas electromagne´ticas.
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3.2 Comunicacio´n de datos punto a punto
La comunicacio´n de datos se lleva a cabo entre dos dispositivos que se encuentran directa-
mente conectados con algu´n tipo de medio de transmisio´n punto a punto. En la pra´ctica si el
medio es cableado, este tipo de comunicacio´n tiene su desventaja econo´mica, ya sea porque
el enlace recorre grandes distancias o adema´s la fuente tiene ma´s de un enlace punto a punto
con otros destinos. Por eso se utilizan redes de comunicacio´n inala´mbricas.
Tipos de transmisio´n:
• Transmisio´n simplex (SX): trasmisio´n en un sentido.
• Transmisio´n semiduplex (HDX): trasmisio´n en ambos sentidos.
• Transmisio´n duplex completo (FDX): trasmisio´n en ambos sentidos al mismo tiempo.
3.3 Transmisio´n de datos ana´logos y digitales.
Los datos analo´gicos toman valores cont´ınuos en un intervalo. Por ejemplo, la voz es cont´ınuo
con diferentes patrones de intensidad. La mayor´ıa de los datos recogidos por los sensores,
tales como la temperatura. Los datos digitales son discretos en el tiempo.
Para la comunicacio´n digital se usan datos binarios, donde una serie de co´digos esta´ repre-
sentado por una secuencia de bits. Para representar un bit generalmente se utiliza una sen˜al
que se compone de dos niveles de tensio´n equivalentes a los dos valores binarios. Por lo que
a grandes distancias, esta sen˜al se atenu´a y se requiere repetir la sen˜al para aumentar los
niveles de tensio´n, esto perjudica la transmisio´n de la sen˜al al agregarle un retraso por el
proceso de restauracio´n de la onda.
La comunicacio´n puede ser asincro´nica o sincro´nica, donde la diferencia radica en que la
primera no se utiliza una sen˜al de referencia temporal que indica el valor real del bit.
3.4 Comunicacio´n asincro´nica.
La estrategia de este esquema es evitar el problema de tiempo al no enviar flujos largos,
ininterrumpidos de bits. En cambio, los datos se transmiten un cara´cter a la vez, donde cada
cara´cter codificado es una trama de cinco a ocho bits de longitud. El tiempo o sincronizacio´n
so´lo se necesita en cada cara´cter, el receptor tiene la oportunidad de volver a sincronizar al
principio de cada nueva trama.
La te´cnica de transmisio´n es muy sencilla, primero la l´ınea entre el transmisor y el receptor
se encuentra en inactividad. La trasmisio´n empieza por un bit de inicio con un valor de un 0
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lo´gico. Esto es seguido por la trama de 5-8 bits que en realidad constituyen el cara´cter. Los
bits de los caracteres se transmiten a partir del bit menos significativo. Existe la posibilidad
de usar un bit de paridad que se utiliza para identificar si hay un error en la trama y por
u´ltimo se env´ıa el bit de parada que indica la finalizacio´n de la transmisio´n, este tiene una
duracio´n del doble que el resto de los bits enviados y es un 1 lo´gico.
3.5 Comunicacio´n serial.
Un puerto serial es un conector que utiliza la comunicacio´n as´ıncrona para comunicar dispo-
sitivos DCE y DTE [13], una computadora se clasifica como un dispositivo DTE. Existen
varios esta´ndares de comunicacio´n serial, ejemplo: RS-232, RS-485 y al USB.
3.5.1 Esta´ndar RS-232.
Las especificaciones fueron escritas por Electronic Industries Alliance en conjunto con Tele-
communicactions Industry Association. El esta´ndar define el tipo de equipo y las sen˜ales,
caracter´ısticas ele´ctricas y meca´nicas. Como se menciono´ los dispositivos se definen como
DCE y DTE, lo que les diferencia es la asignacio´n de pines. Usualmente se usa un conector
tipo DB9 (9 pines), pero existe el conector DB25 (25 pines). En la tabla 3.1 [7] se pueden
observar los pines ma´s comunes del conector DB9.
Tabla 3.1: Descripcio´n de pines del conector DB9. [7]
Sen˜al Pin DB9 Descripcio´n
GND 5 Tierra.
TD 3 Salida de datos Serie.
RD 2 Entrada de datos Serie.
DTR 4 Con un 1 lo´gico se puede comenzar a enviar y recibir datos. En
nivel de 0 lo´gico, el DCE terminara´ la comunicacio´n.
DSR 6 En 1 lo´gico indica al DTE que el DCE esta´ listo para enviar datos.
RTS 7 El DTE env´ıa una sen˜al cuando esta´ listo para recibir datos del
DCE. El DCE analiza el estado del DTE con este pin y saber si
puede enviar datos.
CTS 8 DCE env´ıa una sen˜al cuando esta´ listo para recibir datos del DTE.
DCD 1 Con esta sen˜al el DCE indica al DTE que ha establecido una l´ınea
portadora (una conexio´n) con un dispositivo remoto.
RI 9 Esta l´ınea es utilizada comu´nmente por el software de comunicacio-
nes cuando el dispositivo no esta´ en modo de autor responder para
indicarle que un dispositivo remoto esta´ llamando.
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El conector hembra debe se asocia con el dispositivo DCE y el conector macho con el equipo
DTE. en la figura 3.2
Figura 3.2: Conectores DB9[13].
Para poder conectar dos dispositivos del mismo tipo se necesita de un cable cruzado, el cual
cambia la conexio´n de pines. en la figura 3.3 se muestra este tipo de conexio´n.
Figura 3.3: Conexio´n entre dos dispositivos DCE[13].
Para generar los valores de los bits en la tabla 3.2 se tienen los niveles de tensio´n
Tabla 3.2: Niveles de tensio´n de las sen˜ales.
Tensio´n Nivel lo´gico
+3 a +15 0
-3 a –15 1
Dependiendo de la velocidad de transmisio´n empleada, es posible comunicar equipos hasta
15m de distancia.
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3.6 Virtual COM.
El controlador de puerto serial Virtual COM permite que la computadora reconozca y se
comunique con el dispositivo como un puerto COM sin tener en cuenta la conexio´n de hard-
ware entre el PC y el sistema de destino [16]. De esta forma se pueden conectar dispositivos
con una interfaz USB y ser reconocidos como puertos seriales que usan el esta´ndar RS-232C.
3.7 Ondas electromagne´ticas.
Las sen˜ales electromagne´ticas se utilizan como elemento de transmisio´n de datos. Las sen˜ales
son una funcio´n del tiempo, pero pueden ser tambie´n expresadas en funcio´n de la frecuencia.
La frecuencia es la velocidad (en ciclos por segundo (Hertz)) en el que la sen˜al se repite, por
lo que el espectro de una sen˜al es el rango de frecuencias que contiene.
3.8 Transmisio´n inala´mbrica.
Para la transmisio´n, se utiliza una la antena, la cual irradia energ´ıa electromagne´tica en el
medio (normalmente aire), y para la recepcio´n, la antena capta electromagne´ticamente las
ondas del medio [17]. Hay ba´sicamente dos tipos de configuraciones para la transmisio´n
inala´mbrica: direccional y omnidireccional. En donde la primera, la antena de transmisio´n
emite un campo electromagne´tico enfocado, por lo que las antenas de transmisio´n y recepcio´n
deben ser cuidadosamente alineadas. En el caso omnidireccional, la sen˜al transmitida se
propaga en todas direcciones y puede ser recibida por varios tipos de antenas.
Para la trasmisio´n de datos a mayor frecuencia utilizada, mayor sera´ el ancho de banda y
por lo tanto mayor es la velocidad de datos posible.
Para formar una red se necesita de un identificador u´nico en el protocolo de comunicacio´n,
para esto se utiliza la MAC, se define como la direccio´n f´ısica del dispositivo, cada dispositivo
inala´mbrico contiene su propia MAC. Lo que permite que un dispositivo de RF se comunique
u´nicamente punto a punto con otro.
3.9 ISM
ISM (siglas en espan˜ol : industrial, cient´ıfica y me´dica) es la banda de radio que esta´n
reservadas originalmente a nivel internacional para el uso de radiofrecuencia en aplicaciones
industriales, cient´ıficas y me´dicas.
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3.10 Comandos AT
Los comandos AT fueron desarrollados originalmente por Hayes Microcomputer Products. El
objetivo de estos comandos es controlar y configurar mo´dems [14]. El conjunto de comandos
AT Hayes es el esta´ndar de la industria para la comunicacio´n y configuracio´n de un mo´dem.
Pra´cticamente todos los mo´dems fabricados hoy en d´ıa son compatibles con este esta´ndar de
comunicacio´n.
Un aspecto importante en el desarrollo del esta´ndar fue que Dennis Hayes logro´ utilizar un
solo canal de comunicacio´n para su Smartmodem, mediante la definicio´n de un modo de
datos y un modo de comando. Para entrar al modo comando se definio´ ”+++”, tres signos
ma´s, sin perder comunicacio´n con el mo´dem. En el modo de datos el mo´dem recib´ıa datos de
la computadora para transmitirlos a otro mo´dem, en cambio en el modo de comando recib´ıa
datos de la computadora para configurarse.
3.11 Lenguaje de programacio´n JAVA
Java es un lenguaje de programacio´n de alto nivel orientado a objetos, fue desarrollado por
la empresa Sun Microsystems a principios de los 90, su sintaxis se basa en los lenguajes C
y C++. Un objeto es un modelo de un elemento real, el cual contiene estado (variables) y
comportamiento (me´todos), esto permite la reutilizacio´n del software. Para crear un objeto
se utiliza el comando new.
El proceso de creacio´n de un programa en JAVA es similar a otros lenguajes de programacio´n,
se escribe el co´digo fuente y se compila para generar un binario (Byte-Code). Una ventaja
de este tipo de archivos es que pueden ser ejecutados en diversas plataformas, tales como:
Sistemas Operativos Linux,Solaris, Windows, HP-UX hasta productos como Bases de Datos
Oracle y Servidores de Aplicaciones BEA. Esta caracter´ıstica de multiplataforma es gracias
a que el programa es corrido en una maquina virtual llamada ”Java Virtual Machine”.
3.12 Tarjeta de desarrollo para el tranceptor AC4490
La informacio´n suministrada se toma del manual de usuario de la tarjeta de desarrollo[8] del
la empresa Laird Tecnologies Inc.
La tarjeta de desarrollo, tiene la capacidad de trabajar con un tranceptor, con el objetivo
de interactuar con una computadora para pruebas de rendimiento, o comunicarse con cual-
quier otro dispositivo que soporta tensiones desde 3,3V hasta 5V TTL, RS-232, RS-485 o
comunicacio´n por el puerto USB. En la figura 3.4 se ilustra la tarjeta de desarrollo.
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Figura 3.4: Tarjeta de desarrollo AC4490[8].
Estados de los LEDs
Tabla 3.3: Descripcio´n de los estados de los LEDs de la tarjeta de desarrollo.
Nombre Descripcio´n
+ VCC Se enciende cuando se aplica energ´ıa a la tarjeta, existen 3 formas de
energizar la placa: por medio de un adaptador ele´ctrico, conectando
al puerto USB o por bater´ıas.
LOW PO-
WER
Supervisa la fuente, cuando esta´ por debajo de 4,8V se enciende.
RESET Se ilumina cuando el boto´n de reset de la placa se presiona, reini-
ciando el tranceptor.
TxD Se iluminara´ cuando la l´ınea TXD esta´ en bajo; parpadeara´
ra´pidamente cuando se transmiten datos desde el tranceptor al equi-
po conectado por alguna de las interfaces.
RxD Se iluminara´ cuando la l´ınea RXD esta´ en bajo; parpadeara´
ra´pidamente cuando los datos enviados por el equipo son recibi-
dos por el tranceptor.
Forced 9600
Recovery
Se ilumina para indicar que el puente de FORCED CONFIGU-
RATION esta´ activado para que el tranceptor trabaje a 9600bps.
El tranceptor debe reiniciarse antes de que se obligue a trabajar a
9600bps.
Continu´a en la siguiente pa´gina
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Tabla 3.3 – Continuacio´n
Nombre Descripcio´n
IN RANGE En el modo de conexio´n servidor-cliente, si el tranceptor esta´ confi-
gurado como cliente, el LED se encendera´ si este esta´ en el rango de
comunicacio´n con el tranceptor como servidor y si ambos tienen el
System ID y el nu´mero del canal iguales. Si el tranceptor se utiliza
como servidor, el LED siempre se ilumina cuando se energiza la
tarjeta.
Conectores






Cuando e´ste interruptor se mueve a la posicio´n de mo-
do de programacio´n, el pin RTS del conector DB9/USB
esta´ conectado al pin Comandos/Datos del tranceiver.
El pin RTS del tranceptor tambie´n esta´ conectado a
GND. Esto permite que el programa SDK controle estos
pines con RTS siempre activado. Cuando el interruptor
se mueve a la posicio´n de modo normal, el pin RTS en el
conector DB9/USB esta´ conectado al pin RTS del tran-
ceptor y el Comando/Datos se deja desconectado. Las
familias AC4490 soportan comandos AT para realizar
cambios en los para´metros de la EEPROM, por lo que




Se debe selecionar Rs-485 si se utiliza un tranceptor
equipado con un chip de interfaz RS-485. Esto convier-
te la interfaz RS-485 del tranceptor a serie, que luego
se convierte en protocolo de la interfaz seleccionada por
el puente COMM SELECT. Si no se utiliza un trancep-
tor equipado con un chip de RS-485 interfaz, se debe
seleccionar Radio TTL.
Continu´a en la siguiente pa´gina
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Cuando este puente se mueve a RS-232, se activa la
comunicacio´n trave´s del conector DB9 (J2). Cuando
este puente se mueve a la posicio´n RS485 Activa, la
comunicacio´n RS-485 se activa a trave´s de los pines RS-
485.
Si esta en la posicio´n de modo de bucle (Loopback Mo-
de), el pin TxD del tranceptor se conecta al pin RxD
del tranceptor. El modo RTS debe estar deshabilitado
en el tranceptor si el modo de bucle esta´ activado. Este
modo no es compatible con la seleccio´n RS-485 Radio.
Cuando este puente se mueve a la posicio´n 40 Pin Hea-
der, la comunicacio´n serial es posible gracias al conector
de 40 pines (J3).
Cuando este puente se mueve a la posicio´n USB Enable,
la comunicacio´n USB se encuentra activada a trave´s del




Cuando este puente se mueve a la posicio´n de Radio
3.3V, el tranceptor se alimenta con 3.3V. El trancep-






Cuando este puente se mueve a la posicio´n de funciona-
miento normal, el tranceptor se comunicara´ a la veloci-
dad de transmisio´n configurada en la EEPROM.
Cuando el puente se mueve a la posicio´n de la recu-
peracio´n por 9600bps, la velocidad de transmisio´n de
la interfaz del tranceptor se vera´ obligada a trabajar a
9600bps despue´s de reiniciarse. Esto es para la recupera-
cio´n de EEPROM y no debe ser utilizado en la operacio´n
normal.
Continu´a en la siguiente pa´gina
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Cuando este puente se mueve a la posicio´n de Power
Conn, la energ´ıa se suministra a la placa SDK a trave´s
del conector de alimentacio´n (J4).
Cuando este puente se mueve a la posicio´n de Batteries,
la energ´ıa se suministra a la placa SDK trave´s de las dos
tomas de corriente de los conectores para bater´ıas AA
en la parte inferior de la tarjeta.
Si USB Power esta´ seleccionado, el tranceptor y la tarje-
ta recibira´ la energ´ıa del puerto USB. La mayor´ıa de los
puertos USB so´lo puede suministrar 500mA de potencia
ma´xima, por lo tanto, se recomienda que la alimentacio´n
por USB so´lo se puede utilizar con transceivers que con-
sumen menos de 300mA como ma´ximo. A pesar de que
las computadoras deben tener proteccio´n por sobre con-
sumo de corriente en los puertos USB, suministrar de-
masiada corriente a trave´s del puerto USB puede causar
dan˜os al computador.
3.13 Tranceptor AC4490
La informacio´n suministrada se toma del manual de usuario del tranceptor AC4490[9] del la
empresa Laird Tecnologies Inc.
Arquitectura RF
El AC4490 utiliza una red cliente-servidor, donde todos los clientes sincronizan su hop con el
servidor. El servidor transmite una sen˜al al principio de cada hop (20ms). Los transceivers
clientes reciben esta trama, indican que esta´n al alcance del servidor y sincronizan sus hops
con el servidor.
Cada red debe consistir en un solo servidor y nunca debe de haber dos servidores en el
mismo canal de RF en la misma a´rea de cobertura, sino se producira´ interferencia entre los
dos servidores dificultando gravemente las comunicaciones de RF. Para aquellas aplicaciones
que requieren varios servidores, se recomienda utilizar la opcio´n de Sync-to-Channel.
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Modos de funcionamiento
El AC4490 tiene tres modos de funcionamiento: recibir, transmitir, y modo de comando.
Si el tranceptor no se comunica con otro radio, estara´ en modo de recepcio´n tratando de
recibir la trama del servidor. Un tranceptor entrara´ en el modo de transmisio´n o Comando,
cuando el equipo conectado al radio env´ıa datos a trave´s de la interfaz serial. El estado del
pin CMD/Datos (Pin 17) determina cua´l de los dos modos sera´ establecido.
Modo de transmisio´n
Todos los paquetes enviados a trave´s de RF son paquetes direccionados o de tipo broadcast,
estas transmisiones pueden ser controladas de forma dina´mica con el byte de control de
la API. Para prohibir la recepcio´n de paquetes de tipo broadcast, se habilita la opcio´n de
Unicast en la EEPROM.
• Los paquetes dirigidos
El paquete de RF so´lo se env´ıa al receptor especificado en la direccio´n de destino. Para
aumentar las probabilidades de e´xito de la entrega, se reintenta transmitir la trama,
esto es transparente para el host. Si el receptor recibe el paquete libre de errores,
devolvera´ una trama de reconocimiento en los mismos 20ms del hop. Si se dio algu´n
error, el receptor env´ıa una trama de no reconocido y el transmisor reintenta enviar la
trama.
Modo de recepcio´n
Cuando un tranceptor no esta´ en modo de transmisio´n o de comando, estara´ en modo de
recepcio´n de datos, tratando de escuchar por los mensajes del servidor.
Modo de comando
Una radio entrara´ en modo de comando cuando se reciben datos a trave´s del interfaz serial
del computador y el pin Comando/Data (pin 17) tiene un cero lo´gico en su entrada o la
informacio´n recibida contiene la trama ”AT + + +”. Una vez en modo de comando, todos
los datos recibidos por la radio se interpretaran como datos de los comandos.
Velocidad de datos en la interfaz
Esta es la tasa con la que la computadora y el tranceptor se comunican a trave´s de la interfaz
serial. Esta tasa es independiente de la tasa de transmisio´n de RF, que esta fija en 76,8Kbps.
Los valores posibles van desde 1200bps hasta 115.200bps.
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Tabla 3.5: Formatos soportados en la interfaz serie.
Nu´mero de bits Paridad Bits de parada Requerimientos de programacio´n
8 N 1 Paridad deshabilitada
7 N 2 Paridad deshabilitada
7 E, O, M, S 1 Paridad deshabilitada
9 N 1 Paridad deshabilitada
8 N 2 Paridad habilitada
8 E, O, M, S 1 Paridad habilitada
7 E, O, M, S 2 Paridad habilitada
Tiempo de espera de la interfaz / Taman˜o del paquete de RF
Ambos para´metros determinan cuando una trama de datos se env´ıa a trave´s de la RF como
un paquete completo de RF.
• Tiempo de espera de la interfaz
Especifica un espacio ma´ximo entre bytes consecutivos. Cuando esa brecha se supera,
los bytes en la trama de transmisio´n se env´ıan a trave´s de la RF como un paquete
completo. El valor predeterminado de tiempo de espera de la interfaz es 0x04 (2ms) y
debe ajustarse cuando se cambia la velocidad de transmisio´n de la interfaz.
• Taman˜o de paquetes de RF
Cuando el nu´mero de bytes en la trama de transmisio´n es igual al taman˜o de paquetes
de RF, los bytes son enviados como un paquete completo de RF. El taman˜o de paquetes
de RF se puede configurar con un ma´ximo de 0x50 (80bytes) y se debe establecer en
un mı´nimo de 0x06 (6bytes).
Red
• Identificacio´n del sistema - System ID
Es similar a un contrasen˜a o nu´mero de red y hace ma´s dif´ıcil el espionaje en la red.
Los tranceptores no forman un enlace si la identificacio´n del sistema y el nu´mero de
canal RF no son iguales.
• Nu´mero de canal RF - RF channel
Es la frecuencia de operacio´n del tranceptor.
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Tabla 3.6: Configuracio´n del canal RF.
Canal Rango del nu´mero de
canal RF (Hex)
Detalles de frecuencia Pa´ıses
1 0x10 - 0x2F 902MHz - 928MHz (50 frecuencias) US / Canada´
2 0x30 - 0x37 915MHz - 928MHz (22 frecuencias) Australia
• Canal de sincronizacio´n - Sync Channel
Es un hop de frecuencia del tranceptor con una secuencia fija de salto. Sin sincronizar
el hop de frecuencia, instalar sistemas en diferentes canales pueden interferir unos con
otros. Para evitar esto, se usa el canal de sincronizacio´n, principalmente cuando dos
servidores se encuentran al alcance de cada uno.
Configuracio´n del AC4490
El AC4490 se puede configurar mediante los comandos de configuracio´n CC(comandos de
configuracio´n propietarios de Laird Technologies). Los comandos CC se pueden usar ya sea
para configuracio´n por hardware o por software. Para utilizar la configuracio´n por hardware,
el pin 17 debe tener un cero lo´gico. La configuracio´n por software puede ser utilizada por
medio de comandos AT. En las figuras 3.5,3.6 y 3.7 se presentan todos los comandos y los
valores que se deber´ıan enviar.
Cuando se usan los comandos AT en modo de comando CC, la interfaz de RF del trannsceiver
esta´ activo, pero los paquetes enviados desde otros radios no sera´n recibidos. El tranceptor
utiliza Tiempo de espera de la interfaz /Taman˜o del paquete de RF para determinar cuando
un Comando de CC se ha completado. Por lo tanto, no debe haber demora entre cada
cara´cter que se env´ıa desde el computador al tranceptor o este no reconocera´ el comando.
Si el computador ha enviado un comando de CC al tranceptor y un paquete de RF es recibido
por el receptor, el transmisor env´ıa el comando de respuesta CC a la computadora antes de
enviar el paquete. Sin embargo, si un paquete de RF se recibe antes el tranceptor env´ıa el
paquete al computador antes de enviar el comando de respuesta CC.
Si se env´ıa un comando va´lido, pero esta seguido de bytes no asociados al comando, el radio
descarta los bytes no va´lidos y acepta el comando. Pero si se env´ıa un comando no va´lido,
el tranceptor devuelve el primer byte al computador.
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Figura 3.5: Tabla de comandos para la configuracio´n del tranceptor. [9]
Figura 3.6: Tabla de comandos para la configuracio´n del tranceptor. [9]
3 Marco Teo´rico 22
Figura 3.7: Tabla de comandos para la configuracio´n del tranceptor. [9]
Mapeo de memoria del tranceptor
Tabla 3.7: Mapeo de la memoria del tranceptor AC4490.
Para´metro Direccio´n (Hex) Taman˜o (Bytes) Programacio´n
Product ID 0x00 40 No
Range Refresh 0x3D 1 No
Stop Bit Delay 0x3F 1 No
Channel Number 0x40 1 S´ı
Server/Client Mode 0x41 1 S´ı
Baud Rate Low 0x42 1 No
Baud Rate High 0x43 1 No
Control 0 0x45 1 S´ı
Frequency Offset 0x46 1 No
CMD/Data RX Disable 0x4B 1 No
Transmit Retries 0x4C 1 No
Broadcast Attempts 0x4D 1 No
API Control 0x56 1 No
Interface Timeout 0x58 1 No
Continu´a en la siguiente pa´gina
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Tabla 3.7 – Continuacio´n
Para´metro Direccio´n (Hex) Taman˜o (Bytes) Programacio´n
Sync Channel 0x5A 1 S´ı
RF Packet Size 0x5B 1 No
CTS On 0x5C 1 No
CTS Off 0x5D 1 No
Max Power 0x63 1 S´ı
Modem Mode 0x6E 1 No
Parity 0x6F 1 No
Destination ID 0x70 6 S´ı
System ID 0x76 1 S´ı
Long Range Mode 0x7D 1 No
RS-485 DE 0x7F 1 No
MAC ID 0x80 6 No
Original Max Power 0x8E 1 No
RS485 Modem Mode 0x8F 1 No
Product ID 0x90 15 No
Protocol Status/Receive ACK 0xC0 1 No
Receive API 0xC1 1 No
Enhanced API Ctrl. 0xC6 1 No
Auto Calibrate 0xCC 1 No
DES Key 0xD0 7 No
3.14 Grabador de datos GL-500-7-2
La informacio´n suministrada se toma del manual del protocolo de comunicacio´n[15] del la
empresa Global Water Inc.
Comandos especiales
Tabla 3.8: Comandos especiales del grabador de datos.
Comando Dato (Hex) Descripcio´n
SOT 0xF8 Inicio de transmisio´n
EOT 0xF9 Fin de transmisio´n
Continu´a en la siguiente pa´gina
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Tabla 3.8 – Continuacio´n
Comando Dato (Hex) Descripcio´n
ACK 0xFA Acknowledge
NAK 0xFB Acknowledge negativo
IDLE 0xFC Mensaje recibido
ERROR 0xFD Ocurrio´ un error
ESCAPE 0xFE Se usa para codificar el mensaje.
0xFE + 0x00H codifica 0xF8 en dato
0xFE + 0x01H codifica 0xF9 en dato
.
.
0FEH + 006H codifica 0FEH en dato
Protocolo de comunicacio´n
El grabador de datos responde ya sea con un cara´cter ACK o NAK cara´cter despue´s recibir
el EOT en funcio´n de si el CRC es correcto y el nu´mero del comando es va´lido.
Despue´s de que el mensaje se procesa, el grabador de datos emitira´ una respuesta ya sea de
un Error de cara´cter, o en espera, o un mensaje de respuesta de varios bytes si los datos se
transmiten de vuelta al servidor.
Tabla 3.9: Protoclo de comunicacio´n del grabador de datos.
Comando Cont (Hex) Mensaje crc Comando
SOT Mensaje con crc 1 Byte . . . n Byte byte bajo byte alto EOT
Comandos para la comunicacio´n con el grabador de datos
Tabla 3.10: Comandos del grabador de datos.
Comando Dato (Hex) Descripcio´n
GetTime 0 Leer hora y fecha del grabador de datos.
SetTime 1 Escribir hora y fecha del Data-Logger.
2 -
Continu´a en la siguiente pa´gina
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Tabla 3.10 – Continuacio´n
Comando Dato (Hex) Descripcio´n
3 -
ResetHistory 4 Reiniciar los datos histo´ricos del Data-Logger.
5 -
EraseBlocks 6 Borrar uno o todos los bloques de la memoria flash.
WriteFlash 7 Escribir en la memoria flash.
ReadFlash 8 Leer en la memoria flash.
RequestSample 9 Solicitar una muestra del grabador de datos.
SendSample 10 Solicitar al grabador de datos devolver el dato de la an-
terior muestra.
StartUp 11 Encender el grabador de datos con su programacio´n.
GetStatus 12 Solicitar al grabador de datos los muestras tomadas, ma´s
informacio´n del estado.
GetRecords 13 Solicitar al grabador de datos enviar los 240bytes de los
datos grabados.
ResetPulsesAccs 14 Restablece el contenido actual del pulso acumuladores.
GetVersion 15 Devuelve el nu´mero versio´n, nu´mero de canales
analo´gicos y digitales, y si el registrador apoya la
muestra-en- la demanda.
GetNRecords 16 Solicitar al grabador de datos transmitir un nu´mero es-
pec´ıfico de registros histo´ricos.
Formato de una muestra
Una muestra es una trama de 24bytes:
• 4 bytes fecha y hora.
• 8 palabras sin signo de medicio´n analo´gicas, 12bits significativos justificados a la iz-
quierda.
• 2 palabras nu´mero de impulsos digitales.
La fecha y la hora se codifica en cuatro Bytes (B0, B1, B2 y B3) de la siguiente forma:
Segundos en un rango de 0-59
Segundos = B0 [05 : 00] (3.1)
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Minutos en un rango de 0-59
Minutos = B1 [03 : 00] ∗ 4 +B0 [07 : 06] (3.2)
Hora en un rango de 0-23
Hora = B2 [0] ∗ 16 +B1 [07 : 04] (3.3)
Dı´as en un rango de 0-31
Dı´as = B2 [05 : 01] (3.4)
El an˜o y mes se almacena como un nu´mero de 10bits que van desde 0 hasta 1023 que es el
nu´mero de meses desde enero de 2000.
Meses = B3 [07 : 00] ∗ 4 +B2 [07 : 06] (3.5)
Mes en un rango de 12
Mes = Mod (Meses, 12) + 1 (3.6)
Mapeo de memoria del grabador de datos
En la tabla 3.11 se describe como se organiza la informacio´n en la EEPROM de la memoria
interna del grabador de datos y se presentan los valores internos que se configuran con el
programa desarrollado.






0x00000 Logger ID 3 No No
0x00008 Nombre del grabador
de datos
32 No S´ı
0x00028 Intervalo de la mues-
tra
3 No No
0x0002A Unidad del tiempo de
la muestra
2 No S´ı
0x0002B No se usa
Continu´a en la siguiente pa´gina
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0x0002E Banderas de habilita-
cio´n los canales Digi-
tales
1 No S´ı
0x0002F Velocidad de la inter-
faz
1 No S´ı
0x00030 Tiempo de calenta-
miento de los sensores
2 No S´ı
0x00032 Bandera de la alarma
1
1 No S´ı
0x00033 Bandera de la alarma
2
1 No S´ı
0x00034 Bandera de muestreo
por demanda
1 No No
0x00035 Configuracio´n del for-
mato del muestreo
1 No S´ı
0x00036 Modo Exception 1 No No
0x00038 Nombres de las Unida-
des de ingenier´ıa de los
canales
3 por canal S´ı S´ı
0x00092 Tiempo de la alarma 1 1 No S´ı
0x00096 Tiempo de la alarma 2 1 No S´ı
0x0009A Presicio´n de desplie-
gue
2 por canal No S´ı
0x000A4 Valor Raw bajo 2 por canal No S´ı
0x000B4 Valor Raw alto 2 por canal No S´ı
0x000C4 Factor de escala del
pulso digital
3 por canal No No
0x000CA Valor EU bajo 3 por canal S´ı S´ı
0x000E2 Valor EU alto 3 por canal S´ı S´ı
0x000FA No se usa
0x00100 Display min 3 por canal S´ı S´ı
0x00118 Display max 3 por canal S´ı S´ı
Cap´ıtulo 4
Metodolog´ıa
4.1 Implementacio´n de la solucio´n
El tema de una posible contaminacio´n en los acueductos es muy delicado, para operar los
sensores y obtener datos precisos, se debe trabajar con un equipo de medicio´n de alto rendi-
miento y calidad, de esta forma se garantizara´ su funcionamiento correcto bajo las posibles
condiciones de trabajo y a la precisio´n y exactitud de los datos.
Para el proyecto se facilitaron los sensores de conductividad y turbidez de la empresa Global
Water Instrumentation Inc. Estos sensores se adquirieron gracias a la investigacio´n de Sof´ıa
Ortiz Argu¨ello , ”La eleccio´n de estos sensores se debe a que a pesar de no ser los de menor
costo, son los que poseen caracter´ısticas tanto ele´ctricas como de funcionamiento que permiten
acoplar los sensores con las otras etapas de trabajo de la estacio´n, adema´s de que esta´n
disen˜ados para el trabajo en campo, orientados a procesos y de taman˜o apropiado para ajustar
dentro un a´rea de medicio´n requerida.” [10]. Adema´s de los sensores se suministro el equipo
GL-500 grabador de datos de la misma compan˜´ıa que los sensores, el cual es un dispositivo
electro´nico especializado en la adquisicio´n de muestras.
Para poder enviar la informacio´n continuamente a trave´s del a´rea geogra´fica en que se en-
cuentran los acueductos y considerando la falta de red ele´ctrica y telefo´nica, se debio´ utilizar
comunicacio´n inala´mbrica. Donde el alcance del enlace de comunicacio´n es una variable
sumamente considerable, adema´s la fiabilidad de la informacio´n. Para mitigar dichas di-
ficultades la Escuela de Ingenier´ıa en Electro´nica suministro´ tarjetas de desarrollo con los
tranceptores AC4490 de la empresa AEROCOMM, actualmente la compan˜´ıa Laird Tecnolo-
gies. La tarjeta de desarrollo es una herramienta que contempla el uso de todos los mo´dulos
del chip, lo que favorece al progreso del prototipo.
Con el presente equipo inala´mbrico se creo un enlace de comunicacio´n punto a punto para
poder trasmitir los datos de los sensores a la computadora. El kit de desarrollo contienen 3
tipos de interfaces de comunicacio´n con otros equipos, RS-232, RS-485 y USB.
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Para controlar las condiciones de calidad del agua y poder tener una respuesta ra´pida de
control, divulgacio´n y mantenimiento de la red h´ıdrica, se debio´ de acoplar el equipo GL-500
con el dispositivo de RF, de esta forma la informacio´n de los sensores se trasmitira´ en tiempo
real e inala´mbricamente.
El programa creado para la computadora se desarrollo´ con Neatbeans 6.9 IDE, este entorno
de desarrollo facilito´ enormemente la creacio´n de la interfaz gra´fica, debido a que cualquier
adicio´n de botones, etiquetas, listas, casillas de seleccio´n, casillas de textos, etc, el propio
programa genero el co´digo necesario para su uso. La interfaz gra´fica se desarrollo para
trabajar con un computadora ta´ctil con una resolucio´n de 1376x776 pixeles.
Para poder reconocer el tranceptor en el puerto USB de la computadora se necesito´ primero
instalar el controlador de la tarjeta, pero tambie´n se utilizo´ la biblioteca Java Comm, esta
librer´ıa permitio´ buscar dispositivos en los puertos seriales de la computadora, configurar el
puerto con el formato de de la trama y la velocidad deseadas.
Tambie´n se uso´ la biblioteca jFreechart, la cual ayudo´ a graficar las muestras en tiempo real
de los sensores seleccionados por el usuario.
Por u´ltimo se crearon las rutinas necesarias para poder comunicarse, configurar con los dis-
positivos. En el caso de grabador de datos se crearon las rutinas para poder usar la mayor
cantidad de funciones que se pueden realizar, estas son: sincronizar hora y fecha, leer y
escribir todos los para´metros, solicitar muestras, solicitar y borrar historial.
4.2 Descripcio´n de rutinas
4.2.1 Objeto ATComandoInfo
Cada comando AT tiene su propia informacio´n y caracter´ısticas, para manipular dichos as-
pectos de los comandos se creo´ un objeto con todas las posibles caracter´ısticas del comando
AT y rutinas, las cuales son:
• Variables del objeto
1. Comando AT
2. Taman˜o del comando
3. Respuesta del comando AT
4. Taman˜o de la respuesta del comando AT






Es la rutina que busca equipos en los puertos de la computadora, en la figura 4.1 se observa
el algoritmo del co´digo. Primero se busca un dispositivo conectado sin importar el tipo de
puerto en que se encuentra, si encuentra un dispositivo se analiza en que puerto se encuentra,
si no hay ma´s elementos en los puertos se termina la bu´squeda.
Una limitacio´n en el proceso de bu´squeda es que si se quiere tener certeza de la identificacio´n
del dispositivo no se debe tener ningu´n otro dispositivo conectado anteriormente, sino ambos
equipos sera´n descubiertos, ya que no se encontro´ una forma de seleccionar u´nicamente la
SDK AC4490, el usuario no sabra´ cual escoger.
Luego se guarda el puerto, este proceso cargar el nombre del puerto en una lista para que
el usuario escoja el COM con el que desea trabajar. La variable puertoEncontrado se utiliza
para indicar que se encontro´ un dispositivo en un puerto serie.
Figura 4.1: Algoritmo del programa buscarCOM().
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4.2.3 RdTransceiver
El objetivo principal es leer los datos de configuracio´n del transcevier, para visualizarlos en
el programa.
El programa recibe el puerto y la velocidad de comunicacio´n seleccionados por el usuario,
esto para confirmar que el puerto existe y que esta´ en uso, uno vez confirmado, se procede
a inicializar el puerto. Por u´ltimo se env´ıa el comando AT para inicializar la comunicacio´n
entre el tranceptor y la computadora, en la figura 4.1 se observan los pasos mencionados.
Figura 4.2: Algoritmo del programa RdTransceiver().
El puerto serie trabaja por interrupciones, por lo tanto cuando existe una, se usa la variable
DATA AVAILABLE para confirmar si existe datos en el puerto, si es verdad, se guardan los
datos en una arreglo llamado arregloTramaRecibida, esto se muestra en la figura 4.3.
Como se tiene el taman˜o de la respuesta al comando, se verifica que la cantidad de datos
recibidos sea la misma que el taman˜o de la respuesta del co´digo, en ese momento se procede
a desglosar la informacio´n recibida del comando que se envio´. Para poder llevar el control de
los comandos, la variable contATcomandos lleva el orden de cual caso que se esta´ procesando
y por ende cual se envio´ o se enviara, en la tabla 4.1 se muestran los comandos que se env´ıan
en la maquina de estados.
4 Metodolog´ıa 32
Figura 4.3: Algoritmo del programa RdTransceiver().
Tabla 4.1: Comandos enviados por la rutina RdTransceiver.
Caso (contATcomandos) Comando
0 AT enter
1 Lectura del modo
2 Lectura del canal RF
3 Lectura del poder del la antena
4 Lectura del ID del sistema
5(*) Lectura de la MAC 4 destino
6(*) Lectura de la MAC 5 destino
7(*) Lectura de la MAC 6 destino
(*) los casos 5,6 y 7 se leen y se escriben u´nicamente los u´ltimos 3
bytes de la MAC, porque la empresa compro las direcciones MAC
de 00:55:67:xx:xx:xx, as´ı que los 3bytes primeros nunca cambian.
Continu´a en la siguiente pa´gina
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Tabla 4.1 – Continuacio´n
Caso (contATcomandos) Comando
8 Lectura del control 0
9 Lectura del canal Sync
10 Lectura del Baudrate
11 Lectura del MAC 4
12 Lectura del MAC 5
13 Lectura del MAC 6
14 Reset / AT exit
Una vez descodificada la informacio´n, se escribe en la casilla espec´ıfica de la interfaz gra´fica los
datos recibidos. Posteriormente se cambia la variable contATcomandos para poder cambiar
el comando AT y poderlo enviar. Para verificar que todos los comando se enviaron se verifica
que la variable contATcomandos sea igual a 14, si es verdad se cierra el puerto y se reinician
las variables pertinentes para llamar de nuevo al proceso, en la figura 4.4, se muestra en el
proceso mencionado.
Figura 4.4: Algoritmo del programa RdTransceiver().
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4.2.4 WrTranceiver
El objetivo es escribir los datos de configuracio´n de los tranceptores, al igual que la rutina
RdTransceivers, esta recibe el puerto y el Baudrate seleccionado por el usuario, para confirmar
que el puerto existe y que esta´ en uso, uno vez confirmado, se procede a inicializar el puerto
serie. Por u´ltimo se env´ıa el comando AT para inicializar la comunicacio´n entre el tranceptor
y la computadora, el proceso es el mismo que se presenta en la figura 4.2.
De nuevo se usa la variable DATA AVAILABLE para confirmar si existen datos en el buffer
del puerto, si es verdad, se guardan los datos en el arreglo llamado arregloTramaRecibida.
Nuevamente se tiene el taman˜o de la respuesta al comando, se verifica que la cantidad de datos
recibidos es la misma que el taman˜o de la respuesta del co´digo, si se cumple la condicio´n se
cambia el comando, este proceso se muestra en la figura 4.5; la informacio´n de estos comandos
son diferentes a los comandos usados en la rutina RdTransceiver pero se mantiene el concepto
del objeto que se creo´.
En la tabla 4.2 se presentan los comandos y los para´metros que enviaron al programa para
cambiar sus valores.
Tabla 4.2: Comandos enviados por la rutina WrTransceiver.
Caso (contATcomandos) Comando
0 AT enter
1 Escritura del modo
2 Escritura del canal RF
3 Escritura del poder del la antena
4 Escritura del ID del sistema
5(*) Escritura de la MAC 4
6(*) Escritura de la MAC 5
7(*) Escritura de la MAC 6
8 Escritura del control 0
9 Escritura del canal Sync
10 Escritura del Baudrate
11 Escritura del Timeout
12 Escritura del Stop Bit Delay
13 Reset / AT exit
Al igual que en RdTransceiver la variable conATcomandos es la que controla el proceso de
envio´ de comandos y cu´al caso se esta´ realizando. En cada caso se analiza si la casilla
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Figura 4.5: Algoritmo del programa WrTransceiver().
del para´metro que se quiere cambiar esta vac´ıa o contiene un dato, u´nicamente si el usuario
escribio´ un dato se env´ıa el comando para cambiar la configuracio´n y se espera por la respuesta
del tranceptor, si esta´ vac´ıa se omite y se cambia al siguiente comando y si en la lista de la
velocidad de interfaz se selecciono´ un valor se env´ıa el dato. Se continu´a con el ciclo hasta
enviar el comando de Reset / At exit con lo que se finaliza con el proceso de escritura y se
cierra el puerto, en la figura 4.6 se muestra el algoritmo descrito en este pa´rrafo.
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Figura 4.6: Algoritmo del programa WrTransceiver().
4.2.5 InicializarComunicacionDL
Para poder comunicarse con el grabador de datos se debe realizar un algoritmo de comuni-
cacio´n, en la figura 4.7 se muestra el algoritmo, no antes se debe enviar el valor 0x55 varias
veces. El valor de 0x55 es para que el grabador de datos calcule el Baudrate al que se esta´
transmitiendo los datos, una vez reconocida la velocidad se env´ıa un 0x47, el programa lo
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recibe y lo env´ıa de nuevo y el grabador de datos responde con un 0x57, el programa recibe
y transmite de vuelta este dato y por u´ltimo el grabador de datos env´ıa un 0xfc con esto ya
se inicializo´ la interfaz de comunicacio´n del grabador de datos, cada vez que se quiera enviar
un comando simplemente se escribe en el puerto.
Figura 4.7: Algoritmo del programa InicializarComunicacionDL().
Si se establecio´ la comunicacio´n antes y se ejecuta esta rutina no afecta la interfaz o el
desempen˜o del grabador de datos, pero al enviar el 0x55 al grabador de datos y este no
respondera´, por lo que se tiene una rutina de tiempo para cerrar el programa por si da este
caso. El programa se ejecuta a partir de una interrupcio´n de un temporizador, el tiempo
de espera es de 8s suficiente para que el grabador de datos no este´ enviando informacio´n
de la inicializacio´n del puerto, en la figura 4.8 se describe los pasos de ejecucio´n de las
interrupciones de los temporizadores.
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Figura 4.8: Algoritmo del programa InicializarComunicacionDL().
4.2.6 RdWrDL
Este programa es el encargado de realizar las siguientes funciones:
• Lectura / Escritura de datos en la EEPROM.
• Solicitud de historial.
• Solicitud de muestra de los sensores.
Estas funciones se reparten en 7 rutinas, estas rutinas se controlan con la variable casoAT-
ComandosDL. En la tabla 4.3 se muestran estas rutinas.






5 enviarComandoSolicitar() - Calibracio´n
6 Gra´ficar en tiempo real
7 Solicitar Historial
8 Reiniciar Historial
9 Sincronizar hora y fecha
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En la figura 4.9 se muestra el algoritmo de esta rutina, donde al igual que otros, primero
configura el puerto con los datos seleccionados por el usuario, una vez realizado esto se deci-
de cual rutina ejecutar, en el caso de las rutinas Gra´ficar Tiempo Real y Solicitar Historial
antes de iniciar con la comunicacio´n, primero se crean los archivos tipo csv y se escriben
los encabezados, los cuales definio´ el usuario. El nombre del archivo del historial es Da-
tosHistorialDelDL ”fecha” a las ”hora” y para el archivo de los datos en tiempo real es
DatosTiempoRealDelDL ”fecha” a las ”hora” .
Figura 4.9: Algoritmo del programa RdWrDL().
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4.2.7 enviarComandoMenuGeneral
Esta rutina es la encargada de escribir todos los para´metros del menu´ general del programa
al grabador de datos. En la tabla 4.4 se listan los estos valores y la figura 4.10 presenta el
algoritmo.
Tabla 4.4: Para´metros que se configuran por el programa enviarComandoMenuGeneral.
Caso (contATcomandos) Para´metro
1 Nombre del DL
2 Tiempo de muestreo
3 Unidad del tiempo
4 Tiempo de calentamiento de los sensores
5 Tipo de muestreo
6 Habilitacio´n de alarma 1
7 Enviar hora de alarma 1
8 Habilitacio´n de alarma 2
9 Enviar hora de alarma 2
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Figura 4.10: Algoritmo del programa enviarComandoMenuGeneral().
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4.2.8 enviarComandoCanalA
Esta rutina es la encargada de escribir todos los para´metros del menu´ analo´gico del programa
al grabador de datos. En la tabla 4.5 se presentan los para´metros en que se configura este
programa y en la figura 4.11 se muestra el algoritmo.
Tabla 4.5: Para´metros del grabador de datos que se configuran con el programa enviarCo-
mandoMenuGeneral.
Caso (contATcomandos) Para´metro
1 Banderas de habilitacio´n
2 Unidades canal 1
3 High EU canal 1
4 Low EU canal 1
5 High Raw canal 1
6 Low Raw canal 1
7 Display max canal 1
8 Display min canal 1
9 Decimales canal 1
10 Unidades canal 2
11 High EU canal 2
12 Low EU canal 2
13 High Raw canal 2
14 Low Raw canal 2
15 Display max canal 2
16 Display min canal 2
17 Decimales canal 2
18 Unidades canal 3
19 High EU canal 3
20 Low EU canal 3
21 High Raw canal 3
22 Low Raw canal 3
23 Display max canal 3
24 Display min canal 3
25 Decimales canal 3
26 Unidades canal 4
27 High EU canal 4
28 Low EU canal 4
29 High Raw canal 4
Continu´a en la siguiente pa´gina
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Tabla 4.5 – Continuacio´n
Caso (contATcomandos) Para´metro
30 Low Raw canal 4
31 Display max canal 4
32 Display min canal 4
33 Decimales canal 4
34 Unidades canal 5
35 High EU canal 5
36 Low EU canal 5
37 High Raw canal 5
38 Low Raw canal 5
39 Display max canal 5
40 Display min canal 5
41 Decimales canal 5
42 Unidades canal 6
43 High EU canal 6
44 Low EU canal 6
45 High Raw canal 6
46 Low Raw canal 6
47 Display max canal 6
48 Display min canal 6
49 Decimales canal 6
50 Unidades canal 7
51 High EU canal 7
52 Low EU canal 7
53 High Raw canal 7
54 Low Raw canal 7
55 Display max canal 7
56 Display min canal 7
57 Decimales canal 7
58 Unidades canal 8
59 High EU canal 8
60 Low EU canal 8
61 High Raw canal 8
62 Low Raw canal 8
63 Display max canal 8
64 Display min canal 8
65 Decimales canal 8
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Figura 4.11: Algoritmo del programa enviarComandoCanalA().
4.2.9 enviarComandoLecturaMenuGeneral
Esta rutina esta encargada de leer los para´metros del grabador de datos, los cuales sera´n
escritos en el menu´ general del programa, en la tabla 4.6 se observan los para´metros que se
leen y en la figura 4.12 se muestran los pasos del programa para realizar la tarea.
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Tabla 4.6: Para´metros que se leen por el programa enviarComandoLecturaMenuGeneral.
Caso (contATcomandos) Para´metro
1 Leer hora y fecha del grabador de datos
2 -12 Nombre del DL
13 Tiempo de muestreo y Unidad del tiempo
14 Tiempo de calentamiento de los sensores y
Bandera de la alarma 1
15 Bandera de la alarma 2 y tipo de muestreo
16 Hora de alarma 1
17 Hora de alarma 2
Figura 4.12: Algoritmo del programa enviarComandoLecturaMenuGeneral().
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4.2.10 enviarComandoLecturaCanalA
Esta rutina esta´ encargada de leer los para´metros de los canales analo´gicos del grabador de
datos, los cuales sera´n escritos en el menu´ analo´gico del grabador de datos del programa. En
la tabla 4.7 se muestran los valores que se leen de la EEPROM del grabador de datos y en
la figura 4.13 se observa el algoritmo del co´digo de programacio´n para realizar la tarea.
Tabla 4.7: Para´metros que lee el programa enviarComandoLecturaMenuGeneral.
Caso (contATcomandos) Para´metro
1 Banderas de habilitacio´n
2 Unidades canal 1
3 Unidades canal 2
4 Unidades canal 3
5 Unidades canal 4
6 Unidades canal 5
7 Unidades canal 6
8 Unidades canal 7
9 Unidades canal 8
10 Decimales canales 1, 2 y 3
11 Decimales canales 4, 5 y 6
12 Decimales canales 7 y 8
13 High EU canal 1
14 High EU canal 2
15 High EU canal 3
16 High EU canal 4
17 High EU canal 5
18 High EU canal 6
19 High EU canal 7
20 High EU canal 8
21 Low EU canal 1
22 Low EU canal 2
23 Low EU canal 3
24 Low EU canal 4
25 Low EU canal 5
26 Low EU canal 6
27 Low EU canal 7
28 Low EU canal 8
29 High Raw canal 1
Continu´a en la siguiente pa´gina
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Tabla 4.7 – Continuacio´n
Caso (contATcomandos) Para´metro
30 High Raw canal 2
31 High Raw canal 3
32 High Raw canal 4
33 High Raw canal 5
34 High Raw canal 6
35 High Raw canal 7
36 High Raw canal 8
37 Low Raw canal 1
38 Low Raw canal 2
39 Low Raw canal 3
40 Low Raw canal 4
41 Low Raw canal 5
42 Low Raw canal 6
43 Low Raw canal 7
44 Low Raw canal 8
45 Display max canal 1
46 Display max canal 2
47 Display max canal 3
48 Display max canal 4
49 Display max canal 5
50 Display max canal 6
51 Display max canal 7
52 Display max canal 8
53 Display min canal 1
54 Display min canal 2
55 Display min canal 3
56 Display min canal 4
57 Display min canal 5
58 Display min canal 6
59 Display min canal 7
60 Display min canal 8
Al terminar de leer toda la informacio´n de los sensores se calcula la ecuacio´n lineal de los
sensores con los para´metros de EU y Raw para obtener una ecuacio´n caracter´ıstica del sensor
para cada canal y de esta forma convertir los valores del ADC en valores punto flotante.
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Figura 4.13: Algoritmo del programa enviarComandoLecturaCanalA().
4.2.11 enviarComandoSolicitud
Esta rutina es la encargada de mostrar en tiempo real los datos del canal o canales que el
usuario desea mirar. Para esto el programa env´ıa 2 comandos, primero el co´digo de solicitar
que tome una muestra y despue´s el comando para solicitar que envie´ la muestra. En la figura
4.14 se muestra el algoritmo para enviar muestras del grabador de datos a la computadora
en tiempo real.
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Figura 4.14: Algoritmo del programa enviarComandoSolicitud().
4.2.12 enviarComandoLecturaRecords
Este algoritmo lo que pretende es solicitar al grabador de datos que envie´ la informacio´n del
nu´mero de Records que tiene guardado en memoria, para despue´s enviar los records va´lidos
en la memoria del grabador de datos a la computadora. Para esto primero se solicita el
estatus del grabador de datos, luego se pide que envie´ los 8 primeros Records y por u´ltimo se
solicita que envie´ una trama de los 8 siguientes Records. Si por casualidad la trama recibida
es incorrecta, se cambia la trama del caso 3 para enviar de nuevo los datos anteriores y se
continu´a con el ciclo hasta leer todos los datos. En la figura 4.15 se presenta los pasos del
programa.
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Figura 4.15: Algoritmo del programa enviarComandoLecturaRecords().
4.2.13 enviarHoraFecha
El programa lee la hora y la fecha de la computadora, las cuales se enviaran al grabador de
datos para configurar los para´metros de hora y fecha del equipo.
4.2.14 enviarResetHistorial
Esta rutina es la encargada de reiniciar los apuntadores de las direcciones de la memoria
donde se van a guardar las muestras que toma el grabador de datos.
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4.2.15 enviarTrama
Esta rutina es la encargada de enviar los comandos, por lo que analiza si hay comandos
especiales y los cambia por el comando especial 0xFE y el valor correspondiente, despue´s
de analizar la trama del comando, se calcula el valor CRC con la rutina CRC() y se env´ıan
tambie´n.
4.2.16 construirYanalizarTrama
Esta rutina es la encargada de obtener la trama final de los datos de respuesta recibidos del
grabador de datos. Inicialmente se analiza el arreglo llamado arregloTramaRecibida para
obtener la cantidad de bytes de la trama y el mensaje. Una vez que se sabe cua´ndo empieza
y termina el mensaje en el arreglo, se analiza para encontrar el comando especial 0xFE y
el dato siguiente, para formar el valor correcto que representa estos dos valores y guardarlo
en otro arreglo llamado arregloTramaOriginal, si no se encuentra se guarda el valor le´ıdo del
arregloTramaRecibida en arregloTramaOriginal.
Al final arregloTramaOriginal tendra´ el mensaje original sin el comando especial 0xFE, des-
pue´s se guardan los 2 u´ltimos Bytes, los cuales son los valores del dato CRC. Por u´ltimo se
env´ıa el mensaje a la rutina CRC() sin los 2 u´ltimos datos para calcular el CRC del mensaje
recibido. Una vez calculado el CRC se comparan con el recibido para saber si la trama es
correcta o no.
Si la trama no tiene errores se pregunta por la funcio´n que se esta´ realizando si es el caso 5
es para calibrar los sensores, por lo que se realiza el procesoCalibracion(), si es el caso 6 se
realiza extraerDatosTramaTR() porque se esta´n tomando datos en tiempo real y el caso 7 se
esta´ obteniendo el historial por lo que se recibe 8 records los cuales se deben de separar los
datos para escribir en el archivo .csv.
4.2.17 procesoCalibracion
Calcula el promedio de la solicitud de 30 datos para calcular el valor del ADC de los sensores
al valor que se encuentra el sensor. En la figura 4.16 se presenta el algoritmo que describe el
proceso de calibracio´n.
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Figura 4.16: Algoritmo del programa procesoCalibracion().
4.2.18 extraerDatosTramaTR
Desglosa la informacio´n, para obtener la hora, fecha y el valor de los canales que el usuario
decidio´ observar en tiempo real, adema´s analiza los datos para saber si esta´n en el rango
permitido por el usuario y sino esta´n realiza la rutina notificacio´n(), por u´ltimo guarda toda
la informacio´n en un archivo de tipo csv. Al final activa el temporizador timer; el delay es
la cantidad de tiempo que el usuario selecciono para tomar cada muestra y la interrupcio´n
llama de nuevo la rutina llamarProcesos() para realizar de nuevo el ciclo, hasta que el usuario
presione el boto´n de salir.
4.2.19 analisisGuardadoTrama240B
Esta rutina es la encargada de dividir los datos de los 8 records y guardarlos en el archivo csv,
para hacer esto utilizan los me´todos decodificarHora() y decodificarTramaRecords(), donde
la primer programa obtiene la hora y la fecha de la muestra y la segunda rutina obtiene los
valores de las muestras de los canales habilitados en el grabador de datos y los guarda.
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Figura 4.17: Algoritmo del programa analisisGuardadoTrama240B().
4.2.20 codificarFlotante
Tiene como objetivo a partir de un nu´mero flotante generar 3bytes, los cuales al aplicar el
proceso de decodificadorFlotante() hacen que se vuelva a tener el valor inicial. Para codificar
un dato flotante en 3bytes, se realizo´ el algoritmo de la figura 4.18.
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Figura 4.18: Algoritmo para codificar un numero flotante en 3 bytes. [15]
4.2.21 decodificarFlotante
Para descodificar un dato flotante de 3 bytes se siguieron los siguientes pasos.
Byte0 = X : [7 : 0] bits
Byte1 = X : [15 : 8] bits
Byte2 = X : [23 : 16] bits
M = X [19 : 0] (4.1)
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E = X [22 : 20] (4.2)
S = X [23] (4.3)
Signo = (−1 ∗ S) (4.4)
Dato = Signo ∗ (M ∗ 10(−E)) (4.5)
Cap´ıtulo 5
Resultados y ana´lisis
5.1 Interconexio´n entre la tarjeta inala´mbrico y el gra-
bador de datos GL500-7-2
Al interconectar los equipos se evaluo´ usar la conexio´n USB entre ellos, pero estos dispositivos
se configuraron para trabajar como un equipo DCE, por lo que no se pueden conectar con
un cable directo.
Se intento crear un cable que pudiera conectar ambos equipos utilizando el puerto USB, pero
no se obtuvieron buenos resultados, por lo que se utilizaron los conectores DB9 del puerto
RS-232. En el caso del grabador de datos, el conector es hembra y el conector de la tarjeta
inala´mbrica es macho. Se utilizando un cable cruzado, pero tampoco se creo´ el enlace. Esto
se presento´ porque la interfaz de la comunicacio´n serial del tranceptor nunca genero´ la sen˜al
necesaria para que el grabador de datos habilitara el puerto para recibir los datos.
Lo anterior se dio, ya que la conexio´n RS-232 del GL500-7-2, usa 4 cables: tierra, TX, RX y
DTR (Data Terminal Ready). La sen˜al DTR se usa como una sen˜al para indicarle al grabador
de datos que un dispositivo quiere comunicarse con e´l. Cuando el DTR esta´ a tierra o es
negativo el grabador de datos se apaga entre las toma de muestras. Cuando el DTR esta´ en
alto, el grabador de datos se despertara y escuchara al puerto RS232. Mientras el DTR esta´
en alto el grabador de datos seguira´ con su horario de muestreo normal.
Para poder generar la sen˜al DTR que necesita el grabador de datos, se utilizo´ la salida
IN RANGE del tranceptor, esta sen˜al indica cuando hay un enlace entre el servidor y el
cliente, por lo que u´nicamente si hay enlace hay comunicacio´n entre los dispositivos. La
salida IN RANGE funciona con lo´gica negativa, cuando tiene un cero lo´gico indica que hay
enlace, pero DTR tiene que ser positivo para habilitar el puerto del grabador de datos, para
que funcionara correctamente se le conecto´ un inversor TTL al pin IN RANGE y la salida
del inversor al pin DTR del conector DB9 del grabador de datos.
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5.2 Entorno de visualizacio´n remota
5.2.1 Menu´ principal
En la figura 5.1 se muestra la interfaz del programa. En esta se encuentra 6 botones:
• Inala´mbrico:
En esta seccio´n de reconoce el puerto donde se tiene conectado el tranceptor, adema´s
configura los tranceptores.
• DataLogger: En esta seccio´n se conecta con el grabador de datos, se lee y se escriben
los diferentes para´metros del grabador de datos y se obtiene y se borra el historial.
• Comunicaciones: Se configura el correo electro´nico, se agregan los nu´meros de los ce-
lulares al que se les quiere enviar un mensaje de texto de notificacio´n, o bien correos
electro´nicos. Adema´s se configura la conexio´n con el servidor FTP para enviar los
archivos.
• Gra´fica: Se selecciona que tipo de gra´fico se desea; en la parte de tiempo real se
selecciona los canales que se quieren visualizar, si se quiere notificar de algu´n valor
fuera de rango y si se quiere enviar el archivo una vez que el usuario finaliza con la
toma de datos en tiempo real y se selecciona donde se quiere guardar el archivo csv.
• Graficar: Indica el inicio para graficar los datos en tiempo real o desde un archivo.
• Salir: Cierra la venta de la gra´fica y se guarda los valores de tiempo real, si no se
grafica, se cierra el programa.
Figura 5.1: Imagen del menu´ principal del programa.
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5.2.2 Menu´ de la seccio´n Inala´mbrico
En la figura 5.2 se muestra la interfaz del programa. En esta se encuentra 2 botones:
• General: Busca el puerto y se define a la velocidad que se trabajara´, adema´s lee y
escribe los para´metros del tranceptor.
• Salir: Cierra las ventanas de esta seccio´n.
Figura 5.2: Imagen del menu´ de la seccio´n Inala´mbrico del programa.
5.2.3 Menu´ general de la seccio´n Inala´mbrico
Figura 5.3: Imagen del menu´ de la seccio´n Inala´mbrico del programa.
5.2.4 Menu´ de la seccio´n DataLogger
En la figura 5.4 se muestra la interfaz del programa. En esta se encuentra 5 botones:
• Conectar: Realiza la conexio´n con el grabador de datos.
• General: Lee y escribe para´metros generales del grabador de datos.
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• Analo´gico: Lee y escribe para´metros de los sensores y los canales del grabador de datos,
adema´s se encuentra el boto´n para iniciar el proceso de calibracio´n de los sensores.
• Historial: Guarda o reinicia el historial del grabador de datos.
• Salir: Cierra las ventanas de esta seccio´n.
Figura 5.4: Imagen del menu´ de la seccio´n DataLogger del programa.
5.2.5 Menu´ general de la seccio´n DataLogger
Figura 5.5: Imagen del menu´ general de la seccio´n DataLogger del programa.
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5.2.6 Menu´ analo´gico de la seccio´n DataLogger
Figura 5.6: Imagen del menu´ analo´gico de la seccio´n DataLogger del programa.
5.2.7 Menu´ historial de la seccio´n DataLogger
Figura 5.7: Imagen del menu´ historial de la seccio´n DataLogger del programa.
5.2.8 Menu´ de la seccio´n Comunicaciones
En la figura 5.8 se muestra la interfaz del programa. En esta se encuentra 4 botones:
• E-mail: Configuracio´n de cuenta del ICE, adema´s agregar y eliminar cuentas de correos
electro´nicos para la notificacio´n.
• SMS: Agregar y eliminar nu´meros de tele´fonos celulares para la notificacio´n.
• FTP: Configura los para´metros necesarios para conectarse con un servidor FTP local.
• Salir: Cierra las ventas de esta seccio´n.
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Figura 5.8: Imagen del menu´ de la seccio´n Comunicaciones del programa.
5.2.9 Menu´ E-mail de la seccio´n Comunicaciones
Figura 5.9: Imagen del menu´ E-mail de la seccio´n Comunicaciones del programa.
5.2.10 Menu´ SMS de la seccio´n Comunicaciones
Figura 5.10: Imagen del menu´ SMS de la seccio´n Comunicaciones del programa.
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5.2.11 Menu´ FTP de la seccio´n Comunicaciones
Figura 5.11: Imagen del menu´ FTP de la seccio´n Comunicaciones del programa.
5.2.12 Menu´ de la seccio´n Gra´fica
En la figura 5.12 se muestra la interfaz del programa. En esta se encuentra 2 botones:
• General: Configura la visualizacio´n en modo de tiempo real. Los canales que el usuario
quiere observar, el tiempo de muestreo, si desea notificacio´n, si se env´ıa el archivo al
servidor y do´nde guardar el archivo en la computadora.
• Salir: Cierra las ventanas de esta seccio´n.
Figura 5.12: Imagen del menu´ de la seccio´n Gra´fica del programa.
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5.2.13 Menu´ general de la seccio´n Gra´fica
Figura 5.13: Imagen del menu´ general de la seccio´n Gra´fica del programa.
5.3 Pruebas del equipo
5.3.1 Bu´squeda de dispositivos en el puerto USB
El objetivo de esta prueba fue observar el reconocimiento de conexio´n de la tarjeta de desa-
rrollo, en un puerto USB. Esta primero se conecto´ a un puerto, luego se reinicio´ el programa
y se conecto´ a otro puerto, por u´ltimo se volvio´ a reiniciar el software y se conecto´ otro
dispositivo, y as´ı luego la SDK del AC4490. En las figuras 5.14, 5.15 y 5.16 se muestran los
resultados.
Figura 5.14: Tarjeta de desarrollo AC4490 conectada a un puerto USB.
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Figura 5.15: Tarjeta de desarrollo AC4490 conectada a otro puerto USB.
Figura 5.16: Tarjeta de desarrollo AC4490 y otro dispositivo conectados a diferentes puertos.
En las pruebas de conexio´n con la tarjeta de desarrollo se tiene una limitante, como se
puede observar en la figura 5.16 si se tiene ma´s de un dispositivo conectado no se podr´ıa
asegurar el puerto en que se encuentra la SDK, por lo que el usuario debera´ conocer en cua´l
puerto se conecto´ o bien conectar u´nicamente la tarjeta. Esto ocurre solamente con equipos
que trabajan con puertos COM, tener conectado un mouse, un teclado y/o dispositivos de
almacenamiento removibles tipo memorias USB no son reconocidos.
5.3.2 Configuracio´n del tranceptor
El objetivo de esta prueba fue configurar el tranceptor a las diferentes velocidades soportadas
por la interfaz, con el software desarrollado. En la tabla 5.1 se muestran los resultados.
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Para la configuracio´n del tranceptor, no se tuvo e´xito para velocidades mayores de 9600bps.
Esto no ocurre con el software propietario de Laird Tecnologies, por lo que se tiene que
investigar nuevas bibliotecas de comunicacio´n serie o bien aspectos en la programacio´n. Esto
no afecta con la comunicacio´n con el grabador de datos, ya que se probo´ la comunicacio´n a
diferentes velocidades y s´ı se pudo establecer un enlace satisfactorio.
5.3.3 Conexio´n con el grabador de datos a diferentes velocidades
Una vez cambiada la velocidad de transmisio´n de la interfaz USB del tranceptor se verifico´
si se pod´ıa conectar con el grabador de datos a distintas velocidades. En la tabla 5.2 se
muestran los resultados.










Como se menciona en cap´ıtulos anteriores, garantizar un enlace entre los equipos depende de
que el usuario conozca si se conecto´ el programa con el dispositivo, ya que al conectarse por
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primera vez el software le indica dicha condicio´n, por lo tanto si el usuario intenta conectarse
nuevamente el programa indicara´ que hay conexio´n pero no le asegurara´ que esta´ conectado.
Por lo que si el usuario realiza diferentes funciones de la seccio´n grabador de datos y no se
obtienen respuestas se sobreentiende que no hay conexio´n.
Para garantizar que siempre se conecta por primera vez con el grabador de datos simplemente
se apaga la tarjeta que funciona como servidor, la cual se encuentra conectada al computador.
Hay que recordar que el pin DTR es el encargado de encender el grabador de datos, y que
esta´ conectado con el pin de IN RANGE del tranceptor cliente, el pin IN RANGE indicara´
conexio´n si se produce enlace entre los tranceptor y por ende un nivel de tensio´n. La sen˜al
IN RANGE trabaja con lo´gica negativa, por lo que si el cliente se encuentra en el rango de
transmisio´n del servidor, esta sen˜al contiene un cero lo´gico en la salida, con la ayuda del
inversor TTL se tienen 5V de tensio´n en la patilla DTR lo que lograra´ encender al grabador
de datos.
Si al realizar el apagado y encendido del tranceptor en modo servidor el usuario se conecta
con el grabador de datos y se presenta el mensaje de conexio´n establecida y no el mensaje de
conexio´n por primera vez, entonces se tienen problemas en la comunicacio´n. Los problemas
de comunicacio´n pueden darse por no tener enlace entre los tranceptor o porque los equipos
esta´n apagados.
5.3.4 Prueba de distancia del enlace de comunicacio´n
En esta prueba se colocaron el tranceptor y el grabador de datos en un estacionamiento,
ubicado al costado este del edificio de la unidad de deportes del Instituto Tecnolo´gico de
Costa Rica, y se utilizaron una computadora porta´til y el otro tranceptor para desplazarse
en el campus donde hab´ıa menor obsta´culos de l´ınea vista, para probar la comunicacio´n. En
la tabla 5.3 se presentan los datos de los puntos de prueba y en la figura 5.17 se ilustra una
imagen del campus que sen˜ala los puntos donde se hicieron las pruebas.
Tabla 5.3: Resultados de conexio´n a diferentes distancias.
Nu´mero de prueba Lugar Distancia Conexio´n
1 Grader´ıa de la cancha de fu´tbol 172m S´ı
2 Aula F4-06 240m S´ı
3 Grader´ıa de la cancha de be´isbol 267m S´ı
4 Costado este del edificio de cien-
cias del lenguaje
365m S´ı
5 Estacionamiento frente al edificio
de ciencias del lenguaje
380m S´ı
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Figura 5.17: Imagen de los diferentes puntos do´nde se establecieron las conexiones.
En estas pruebas de alcance en el campus en varias localidades, se tomaron muestras, cabe
destacar que no hubieron problemas en la transmisio´n y recepcio´n de datos. Un aspecto a
rescatar es que el tranceptor debe estar cerca de una ventana del edificio o bien fuera de este,
de modo que la onda electromagne´tica del tranceptor se pueda propagar libremente hasta el
otro dispositivo de radio frecuencia, ya que no habra´ conexio´n alguna por la pe´rdida de la
sen˜al por diferentes medios de propagacio´n si la distancia sobrepasa los 80m.
Debido a que se esta´n utilizando antenas omnidireccionales, irradia la sen˜al en todas las
direcciones, desperdiciando energ´ıa, para nuestro proyecto se disen˜o´ para trabajar con un
enlace punto a punto por lo que se debe usar una antena direccional, para concentrar la
mayor parte de la energ´ıa radiada al otro tranceptor. Esto lo confirma el soporte tecnico
de la compan˜ia Laird Technologies, ellos indicaron que para poder alcanzar una distancia de
transmisio´n de 32Km, se debe de usar antenas tipo yagui o parabo´lica y sin ningu´n obsta´culo
entre el enlace de comunicacio´n.
5.3.5 Prueba de corrupcio´n de datos
El objetivo fue validar que los datos no se corrompieran en la transmisio´n y recepcio´n
inala´mbrica. En esta prueba se colocaron el tranceptor y el grabador de datos en la azo-
tea del edificio de laboratorios de F´ısica y Qu´ımica del Instituto Tecnolo´gico de Costa Rica
y se utilizaron una computadora porta´til y el otro tranceptor para desplazarse en el campus
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do´nde hab´ıa menor cantidad de obsta´culos de l´ınea vista, para comprobar la comunicacio´n.
En la tabla 5.4 se presentan los datos de los puntos de prueba y en la figura 5.18 se ilustra
el campus y los puntos donde se hicieron las pruebas.
Tabla 5.4: Resultados de conexio´n a diferentes distancias.
Lugar Distancia Conexio´n
Punto A 314m S´ı
Punto B 520m S´ı
Figura 5.18: Imagen de los diferentes puntos donde se establecieron las conexiones.
Para poder validar que los datos son correctos, se compararon los historiales del programa
desarrollado con el software propietario de la empresa Global Water Inc. En la tabla 5.5 se
tienen los datos del grabador de datos despue´s de realizar las pruebas de alcance y solicitud
del historial cada punto, y en las tablas 5.6 y5.8 se muestra el historial solicitado por el
programa desarrollado en cada punto.
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Tabla 5.5: Historial del software propietario Global Water despue´s de las pruebas.
Date Time uS NTU NTU Volts Pulses Pulses
16/08/2011 12:10:38 0,000 32,256 21,61 12,311 0 0
16/08/2011 12:11:38 0,000 32,413 20,044 12,311 0 0
16/08/2011 12:12:38 9,702 32,712 20,357 12,292 0 0
16/08/2011 12:13:38 0,000 32,728 20,044 12,311 0 0
16/08/2011 12:14:38 3,234 32,743 19,731 12,299 0 0
16/08/2011 12:15:38 6,468 33,074 20,357 12,292 0 0
16/08/2011 12:16:38 0,000 33,310 20,357 12,305 0 0
16/08/2011 12:17:38 -9,702 33,451 20,357 12,323 0 0
16/08/2011 14:38:07 0,000 50,098 96,148 12,286 0 0
16/08/2011 14:39:07 0,000 50,098 98,027 12,286 0 0
16/08/2011 14:40:07 0,000 50,098 98,653 12,286 0 0
16/08/2011 14:41:07 0,000 50,098 100,846 12,280 0 0
16/08/2011 14:42:07 0,000 50,098 103,977 12,286 0 0
16/08/2011 14:43:07 0,000 50,098 107,422 12,286 0 0
16/08/2011 14:44:07 0,000 50,098 107,422 12,286 0 0
16/08/2011 14:45:07 0,000 50,098 108,675 12,280 0 0
16/08/2011 14:46:07 0,000 50,098 111,181 12,286 0 0
16/08/2011 14:47:07 0,000 50,098 113,06 12,286 0 0
16/08/2011 14:48:07 0,000 50,098 123,395 12,280 0 0
16/08/2011 14:49:07 0,000 50,098 129,032 12,286 0 0
16/08/2011 14:50:07 0,000 50,098 132,477 12,280 0 0
16/08/2011 14:51:06 0,000 50,098 134,983 12,292 0 0
16/08/2011 14:52:07 0,000 50,098 137,801 12,280 0 0
16/08/2011 14:53:07 0,000 50,098 138,741 12,286 0 0
16/08/2011 14:54:04 0,000 50,098 139,994 12,286 0 0
16/08/2011 14:55:07 6,468 50,098 143,126 12,255 0 0
16/08/2011 14:56:07 0,000 50,098 142,812 12,286 0 0
16/08/2011 14:57:07 0,000 50,098 143,752 12,280 0 0
16/08/2011 14:58:07 0,000 50,098 144,692 12,280 0 0
16/08/2011 14:59:07 0,000 50,098 145,631 12,280 0 0
16/08/2011 15:00:07 0,000 50,098 146,884 12,280 0 0
16/08/2011 15:01:07 0,000 50,098 147,823 12,286 0 0
16/08/2011 15:02:07 0,000 50,098 149,076 12,280 0 0
16/08/2011 15:03:07 0,000 50,098 149,389 12,280 0 0
16/08/2011 15:04:07 0,000 50,098 150,329 12,280 0 0
16/08/2011 15:05:07 0,000 50,098 151,268 12,280 0 0
Continu´a en la siguiente pa´gina
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Tabla 5.5 – Continuacio´n
Date Time uS NTU NTU Volts Pulses Pulses
16/08/2011 15:06:07 0,000 50,098 151,895 12,286 0 0
16/08/2011 15:07:07 0,000 50,098 153,148 12,286 0 0
16/08/2011 15:08:07 0,000 50,098 153,774 12,286 0 0
16/08/2011 15:09:07 0,000 50,098 154,087 12,280 0 0
16/08/2011 15:10:07 0,000 50,098 155,34 12,280 0 0
16/08/2011 15:11:07 0,000 50,098 155,653 12,286 0 0
16/08/2011 15:12:07 0,000 50,098 156,593 12,280 0 0
16/08/2011 15:13:07 0,000 50,098 157,219 12,280 0 0
16/08/2011 15:14:07 0,000 50,098 157,845 12,280 0 0
16/08/2011 15:15:07 0,000 50,098 158,785 12,280 0 0
16/08/2011 15:16:07 0,000 50,098 159,098 12,280 0 0
16/08/2011 15:17:07 0,000 50,098 159,098 12,286 0 0
16/08/2011 15:18:07 0,000 50,098 159,724 12,280 0 0
16/08/2011 15:19:07 0,000 50,098 160,038 12,286 0 0
16/08/2011 15:20:07 0,000 50,098 160,664 12,280 0 0
16/08/2011 15:21:07 0,000 50,098 161,29 12,286 0 0
16/08/2011 15:22:07 0,000 50,098 161,604 12,280 0 0
16/08/2011 15:23:07 3,234 50,098 162,543 12,292 0 0
16/08/2011 15:24:07 0,000 50,098 162,86 12,280 0 0
16/08/2011 15:25:05 0,000 50,098 164,74 12,280 0 0
16/08/2011 15:26:07 0,000 50,098 165,05 12,286 0 0
16/08/2011 15:27:07 0,000 50,098 165,36 12,280 0 0
16/08/2011 15:28:07 0,000 50,098 165,99 12,286 0 0
16/08/2011 15:29:07 0,000 50,098 166,605 12,286 0 0
16/08/2011 15:33:20 0,000 50,098 168,176 12,280 0 0
16/08/2011 15:34:20 3,234 50,098 168,485 12,280 0 0
16/08/2011 15:35:20 0,000 50,098 169,428 12,286 0 0
16/08/2011 15:36:20 0,000 50,098 169,749 12,280 0 0
16/08/2011 15:37:20 0,000 50,098 171,004 12,280 0 0
16/08/2011 16:11:42 0,000 50,098 141,246 12,280 0 0
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Tabla 5.6: Historial guardado en el punto A con el software desarrollado.












16/08/2011 12:10:38 0 32,256 21,61 12,311
16/08/2011 12:11:38 0 32,413 20,044 12,311
16/08/2011 12:12:38 9,702 32,712 20,357 12,292
16/08/2011 12:13:38 0 32,728 20,044 12,311
16/08/2011 12:14:38 3,234 32,743 19,731 12,299
16/08/2011 12:15:38 6,468 33,074 20,357 12,292
16/08/2011 12:16:38 0 33,31 20,357 12,305
16/08/2011 12:17:38 -9,702 33,451 20,357 12,323
16/08/2011 14:38:07 0 50,098 96,148 12,286
16/08/2011 14:39:07 0 50,098 98,027 12,286
16/08/2011 14:40:07 0 50,098 98,653 12,286
16/08/2011 14:41:07 0 50,098 100,846 12,28
16/08/2011 14:42:07 0 50,098 103,977 12,286
16/08/2011 14:43:07 0 50,098 107,422 12,286
16/08/2011 14:44:07 0 50,098 107,422 12,286
16/08/2011 14:45:07 0 50,098 108,675 12,28
16/08/2011 14:46:07 0 50,098 111,181 12,286
16/08/2011 14:47:07 0 50,098 113,06 12,286
16/08/2011 14:48:07 0 50,098 123,395 12,28
16/08/2011 14:49:07 0 50,098 129,032 12,286
16/08/2011 14:50:07 0 50,098 132,477 12,28
16/08/2011 14:51:06 0 50,098 134,983 12,292
16/08/2011 14:52:07 0 50,098 137,801 12,28
16/08/2011 14:53:07 0 50,098 138,741 12,286
16/08/2011 14:54:04 0 50,098 139,994 12,286
16/08/2011 14:55:07 6,468 50,098 143,126 12,255
16/08/2011 14:56:07 0 50,098 142,812 12,286
16/08/2011 14:57:07 0 50,098 143,752 12,28
16/08/2011 14:58:07 0 50,098 144,692 12,28
16/08/2011 14:59:07 0 50,098 145,631 12,28
16/08/2011 15:00:07 0 50,098 146,884 12,28
16/08/2011 15:01:07 0 50,098 147,823 12,286
16/08/2011 15:02:07 0 50,098 149,076 12,28
16/08/2011 15:03:07 0 50,098 149,389 12,28
Continu´a en la siguiente pa´gina
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Tabla 5.6 – Continuacio´n












16/08/2011 15:04:07 0 50,098 150,329 12,28
16/08/2011 15:05:07 0 50,098 151,268 12,28
16/08/2011 15:06:07 0 50,098 151,895 12,286
16/08/2011 15:07:07 0 50,098 153,148 12,286
16/08/2011 15:08:07 0 50,098 153,774 12,286
16/08/2011 15:09:07 0 50,098 154,087 12,28
16/08/2011 15:10:07 0 50,098 155,34 12,28
16/08/2011 15:11:07 0 50,098 155,653 12,286
16/08/2011 15:12:07 0 50,098 156,593 12,28
16/08/2011 15:13:07 0 50,098 157,219 12,28
16/08/2011 15:14:07 0 50,098 157,845 12,28
16/08/2011 15:15:07 0 50,098 158,785 12,28
16/08/2011 15:16:07 0 50,098 159,098 12,28
16/08/2011 15:17:07 0 50,098 159,098 12,286
16/08/2011 15:18:07 0 50,098 159,724 12,28
16/08/2011 15:19:07 0 50,098 160,038 12,286
16/08/2011 15:20:07 0 50,098 160,664 12,28
16/08/2011 15:21:07 0 50,098 161,29 12,286
16/08/2011 15:22:07 0 50,098 161,604 12,28
16/08/2011 15:23:07 3,234 50,098 162,543 12,292
Tabla 5.7: Historial en tiempo real en el punto A con el software desarrollado.










Continu´a en la siguiente pa´gina
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Tabla 5.7 – Continuacio´n






















Tabla 5.8: Historial guardado en el punto B con el software desarrollado.












16/08/2011 12:10:38 0 32,256 21,61 12,311
16/08/2011 12:11:38 0 32,413 20,044 12,311
16/08/2011 12:12:38 9,702 32,712 20,357 12,292
16/08/2011 12:13:38 0 32,728 20,044 12,311
16/08/2011 12:14:38 3,234 32,743 19,731 12,299
16/08/2011 12:15:38 6,468 33,074 20,357 12,292
16/08/2011 12:16:38 0 33,31 20,357 12,305
16/08/2011 12:17:38 -9,702 33,451 20,357 12,323
Continu´a en la siguiente pa´gina
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Tabla 5.8 – Continuacio´n












16/08/2011 14:38:07 0 50,098 96,148 12,286
16/08/2011 14:39:07 0 50,098 98,027 12,286
16/08/2011 14:40:07 0 50,098 98,653 12,286
16/08/2011 14:41:07 0 50,098 100,846 12,28
16/08/2011 14:42:07 0 50,098 103,977 12,286
16/08/2011 14:43:07 0 50,098 107,422 12,286
16/08/2011 14:44:07 0 50,098 107,422 12,286
16/08/2011 14:45:07 0 50,098 108,675 12,28
16/08/2011 14:46:07 0 50,098 111,181 12,286
16/08/2011 14:47:07 0 50,098 113,06 12,286
16/08/2011 14:48:07 0 50,098 123,395 12,28
16/08/2011 14:49:07 0 50,098 129,032 12,286
16/08/2011 14:50:07 0 50,098 132,477 12,28
16/08/2011 14:51:06 0 50,098 134,983 12,292
16/08/2011 14:52:07 0 50,098 137,801 12,28
16/08/2011 14:53:07 0 50,098 138,741 12,286
16/08/2011 14:54:04 0 50,098 139,994 12,286
16/08/2011 14:55:07 6,468 50,098 143,126 12,255
16/08/2011 14:56:07 0 50,098 142,812 12,286
16/08/2011 14:57:07 0 50,098 143,752 12,28
16/08/2011 14:58:07 0 50,098 144,692 12,28
16/08/2011 14:59:07 0 50,098 145,631 12,28
16/08/2011 15:00:07 0 50,098 146,884 12,28
16/08/2011 15:01:07 0 50,098 147,823 12,286
16/08/2011 15:02:07 0 50,098 149,076 12,28
16/08/2011 15:03:07 0 50,098 149,389 12,28
16/08/2011 15:04:07 0 50,098 150,329 12,28
16/08/2011 15:05:07 0 50,098 151,268 12,28
16/08/2011 15:06:07 0 50,098 151,895 12,286
16/08/2011 15:07:07 0 50,098 153,148 12,286
16/08/2011 15:08:07 0 50,098 153,774 12,286
16/08/2011 15:09:07 0 50,098 154,087 12,28
16/08/2011 15:10:07 0 50,098 155,34 12,28
16/08/2011 15:11:07 0 50,098 155,653 12,286
16/08/2011 15:12:07 0 50,098 156,593 12,28
Continu´a en la siguiente pa´gina
5 Resultados y ana´lisis 75
Tabla 5.8 – Continuacio´n












16/08/2011 15:13:07 0 50,098 157,219 12,28
16/08/2011 15:14:07 0 50,098 157,845 12,28
16/08/2011 15:15:07 0 50,098 158,785 12,28
16/08/2011 15:16:07 0 50,098 159,098 12,28
16/08/2011 15:17:07 0 50,098 159,098 12,286
16/08/2011 15:18:07 0 50,098 159,724 12,28
16/08/2011 15:19:07 0 50,098 160,038 12,286
16/08/2011 15:20:07 0 50,098 160,664 12,28
16/08/2011 15:21:07 0 50,098 161,29 12,286
16/08/2011 15:22:07 0 50,098 161,604 12,28
16/08/2011 15:23:07 3,234 50,098 162,543 12,292
16/08/2011 15:24:07 0 50,098 162,86 12.280
16/08/2011 15:25:07 0 50,098 164,74 12.280
16/08/2011 15:26:07 0 50,098 165,05 12.286
16/08/2011 15:27:07 0 50,098 165,36 12.280
16/08/2011 15:28:07 0 50,098 165,99 12.286
Observando los valores de las tablas nos indica que los sistemas son iguales, tambie´n com-
prueban la suposicio´n que las curvas caracter´ısticas de los sensores son lineales.
Adema´s dicha prueba ayudo´ a comprobar que el sistema funciona a una distancia de 520m,se
quiso aumentar la distancia, pero por los obsta´culos y el rendimiento de las antenas u´nicamente
se pod´ıa conectar con el sistema pero no se pod´ıa realizar ninguna funcio´n, esto indica que
tramas largas de datos se perd´ıan en el medio por lo que no hab´ıa un enlace de comunicacio´n
estable entre los tranceptor.
En el punto A de la prueba historial tambie´n se realizo´ la toma de datos en tiempo real, si
se comparan los datos se observa que difieren de manera cuantiosa y se cree que existe un
comportamiento extran˜o en los sensores, pero en la muestra de las 15:25:05p.m. el valor de
conductividad es 0µS. Y en el la tabla 5.7 donde se toman datos en tiempo real solo a las
15:25:01pm y a las 15:25:03pm se tiene esta condicio´n, no obstante para el sensor de turbidez
si se tuvo un comportamiento normal, si se compara el valor de las 15:25:05pm del historial
y los valores de las 15:25:03pm y 15:25:06pm se tiene una diferencia de 0% y del 0.38%.
La diferencia de datos no se puede comparar estrictamente porque las mediciones no son
exactamente al mismo tiempo, ya que en tiempo real siempre se le solicita al grabador de
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datos que tome una muestra y la env´ıe, mientras que en modo historial el equipo es el que
decide cuando tomar la muestra dependiendo del tipo de muestreo. As´ı que si el grabador de
datos funciona de la misma forma que el software desarrollado nunca se va a tener el mismo
valor por la diferencia de tiempos y no son procesos que se realizan en paralelo.
Finalizando, para las diferentes pruebas de conexio´n no se utilizo´ un adaptador de corriente
ele´ctrica para el tranceptor servidor, sino que se uso el puerto USB como fuente de energ´ıa,
esto hizo que el tranceptor trabajara a un 40% de la potencia. Por lo que se podr´ıa pensar
que la distancia llegara´ a ser mayor en condiciones favorables con las antenas utilizadas.
5.3.6 Graficar los datos obtenidos desde el programa
En la seccio´n Grafica, se encuentra una parte para graficar los datos desde los archivos
generados en modo de tiempo real o cuando se solicita el historial, esta opcio´n presenta
problemas de ejecucio´n, ya que la biblioteca y/o el algoritmo de lectura, procesa los datos
por mucho tiempo y si los datos son ma´s de 500 el programa colapsa.
5.3.7 Ejecucio´n del programa desde el navegador de Internet
En la figura 5.19 se observar cuando se ejecuto´ el programa por primera vez desde el navegador
de Internet, el cual env´ıa un mensaje de advertencia al usuario indicando que el programa
va a utilizar recursos (hardware) de la computadora.
Figura 5.19: Imagen al ejecutar el applet.
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Como se utiliza un applet para ejecutar el programa, este tiene que estar firmado digitalmente,
para asegurar al usuario que el software es seguro de usar y para que la maquina virtual pueda
utilizar las bibliotecas externas empleadas en el proyecto. En la figura 5.20 se muestra el
programa ejecuta´ndose desde el navegador.




1. Se logro´ integrar un conjunto de tecnolog´ıas para la monitorizacio´n remota de la calidad
del agua de las ASADAS de la Zona Huetar Norte.
2. Se desarrollo´ un conjunto de algoritmos que permitieron la comunicacio´n inala´mbrica
efectiva desde el punto de recoleccio´n de datos hasta el punto de visualizacio´n y alma-
cenamiento.
3. Se logro´ crear las rutinas de configuracio´n de los 2 equipos, implementados con los
comandos AT o los comandos propietarios soportados.
4. El uso de comandos AT, soportados por dispositivos de transmisio´n y recepcio´n, reduce
las lineas de comunicacio´n y facilita la configuracio´n de los equipos.
5. Se logro´ crear un entorno de visualizacio´n en tiempo real de dos para´metros de calidad
de agua, con un tiempo de muestreo mı´nimo de un segundo.
6. La ecuacio´n caracter´ıstica de los sensores de la empresa Global Water Inc. es lineal.
7. Los valores histo´ricos y los datos en tiempo real pueden ser diferentes ya que las mues-
tras siempre se toman en diferentes momentos temporales.
8. Las antenas tipo dipolo utilizadas en el proyecto no garantiza el alcance de los tran-
ceptores en condiciones o´ptimas de linea vista.
9. Se logro´ establecer un enlace de comunicacio´n punto a punto entre los sistemas, donde
el ma´ximo alcance obtenido con una conexio´n satisfactoria fue de 520m.
10. La ma´xima velocidad de transmisio´n en las interfaces es de 115Kbps.
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11. La firma digital es necesaria para habilitar permisos de seguridad en la ejecucio´n del
applet en la ma´quina virtual.
12. El uso de la biblioteca externa javax.comm, no cumplio´ con el propo´sito de configurar
el tranceptor a velocidades mayores a 9600bps.
13. El uso de la biblioteca externa jFreechart, no grafico ma´s de 500 datos desde los archivo
de tipo csv.
14. Se comprobo´ que el software desarrollado realiza de igual forma las funciones seleccio-
nadas que los programas propietarios.
6.2 Recomendaciones
1. Cambiar la antena dipolo por una antena direccional tipo yagui o parabo´lica para
aumentar el rango de transmisio´n.
2. Agregar un sistema de energ´ıa sostenible al sistema donde se instalara´ el equipo de
monitoreo.
3. Desarrollar un equipo de monitoreo parecido al grabador de datos con tecnolog´ıa digital
para disminuir costos.
4. Perfeccionar la rutina para graficar los datos desde los archivo csv generados por el
programa.
5. Adquirir un producto final y no de desarrollo para la comunicacio´n inala´mbrica.
6. Implementar un servidor para que el applet pueda ser ejecutado desde una red local.
7. Agregar una aplicacio´n para brindar la firma digital del applet.
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